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1. Introduccio´n
Con el constante crecimiento en la demanda de energ´ıa ele´ctrica en los u´ltimos an˜os y su
dependencia por parte de la sociedad se hace necesario incrementar los recursos destina-
dos a mantenimiento y diagno´stico de equipos incluyendo transformadores como elementos
esenciales en todo sistema de energ´ıa. La intempestiva salida de funcionamiento del transfor-
mador genera traumatismos dentro del sistema, especialmente en redes de distribucio´n cuya
principal caracter´ıstica es la de poseer topolog´ıas radiales. Esta topolog´ıa normalmente no
tienen un respaldo en el flujo de energ´ıa. Para mitigar este impacto las te´cnicas de diagno´stico
juegan un papel fundamental por su capacidad de estimar la vida u´til de un transformador.
Las te´cnicas de diagno´stico analizan las diferentes variables y aspectos como deterioro de
componentes, sobrecargas, contaminacio´n, envejecimiento, vibraciones, cortocircuitos, defec-
tos de disen˜o, excesivas cantidades de agua o oxigeno, elevaciones de temperatura, etc. La
te´cnica de diagno´stico puede establecer el estado del transformador (Normal, Envejecido,
Anormal, Defectuoso y condicio´n de falla ) [5]. En base en los resultados del diagno´stico y el
ana´lisis se toman medidas con el fin de mitigar el impacto de una falla, generando beneficios
en cuanto a calidad del servicio y en la reduccio´n de costos.
Las fallas en transformadores generan grandes costos y perdidas al an˜o, no solo por su valor,
sino por el costo de la interrupcio´n. La principal causa de falla en los transformadores se
asocia al aislamiento, como consecuencia del envejecimiento, defectos del material y corto
circuitos [6]. La frecuencia de estas fallas se muestran en la tabla 1-1. S´ı se analizan estos
resultados se puede observar que gran parte de las fallas esta´n relacionadas con el estado de
la parte activa del transformador, (devanados y nu´cleo); esto es cerca de 50 casos estudiados
(Aislamiento, disen˜o y aceite) sobre 94.
Nuevas te´cnicas de diagno´stico [7] se han venido desarrollando recientemente con el fin de
conocer el estado y el nivel de confiabilidad del transformador. Dentro de los me´todos de
diagno´stico avanzado encontramos:
Descargas Parciales PD: Este me´todo es capaz de identificar zonas donde el aislamiento
es muy de´bil como consecuencia del sometimiento a estre´s ele´ctrico.
Ana´lisis de Respuesta en frecuencia FRA: Se usa para el diagno´stico de deformaciones
meca´nicas causadas por cortos circuitos, se basa en la representacio´n del transformador
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Causas de Falla Nu´mero
Falla de Aislamiento 24
Disen˜o/Materiales/Manufactura 22
Desconocida 15
Contaminacio´n del Aceite 4
Sobrecarga 5
Incendio/Explosio´n 3
Sobre tensiones 4
Mantenimiento/Operacio´n inadecuada 5
Saturacio´n 2
Perdida de conexio´n 6
Descargas Atmosfe´ricas 3
Humedad 1
Total: 94
Tabla 1-1.: Causa de Fallas en Transformadores [6]
como una red de elementos pasivos RLC, los cuales dependen de la geometr´ıa y los
materiales del equipo.
Corrientes de Polarizacio´n-Despolarizacio´n PDC: Este me´todo se usa para evaluar los de-
fectos causados por estre´s te´rmico ayudando a la localizacio´n de puntos calientes.
En la tabla 1-2 se presenta un resumen de las principales caracter´ısticas de cada una de las
te´cnicas de diagno´stico.
Las tres te´cnicas avanzadas de diagno´stico perciben cierta caracter´ıstica o condicio´n especi-
fica del transformador, aunque recientes estudios experimentales muestran que el ana´lisis
FRA puede detectar cambios en el estado del aislamiento [8] y en componentes no activos
del transformador como pasatapas y tanque [9]. Por esta razo´n en los u´ltimos an˜os se han
intensificado los estudios acerca del ana´lisis de respuesta en frecuencia FRA como me´todo
de diagno´stico en transformadores debido a su alta sensibilidad para detectar cambios en los
devanados y los materiales del transformador.
FRA es una importante te´cnica de diagno´stico en transformadores [10], esta fue propuesta
inicialmente por Dick y Erven [11], y consiste en medir externamente mediante un barrido
en frecuencia la impedancia para detectar deformaciones en los devanados de trasformadores.
3Descargas Parciales PD Respuesta en Frecuencia
FRA
Respuesta Diele´ctrica DRA
Ventajas Medicio´n Acu´stica o
Diele´ctrica. Normas Es-
tablecidas. No necesita
medicio´n de referencia.
Sensible a Cambios en los
devanados. No se afecta
por interferencia electro-
magne´tica.
Detecta humedad y en-
vejecimiento de aislamien-
to. Varias metodolog´ıas de
medicio´n.
Desventajas Sensible a interferencia elec-
tromagne´tica.
Necesita medicio´n de refer-
encia. No hay normas es-
tablecidas.
Necesita medicio´n de refer-
encia. No hay normas es-
tablecidas.
Caracter´ısticas Mide descargas parciales en
zonas de´biles del aislamien-
to.
El transformador es repre-
sentado por elementos pa-
sivos R,L,C e impedancias
mutuas.
Medicio´n de la respuesta
diele´ctrica en dominio de la
frecuencia o el tiempo.
Aplicacio´n Encontrar defectos causa-
dos por estre´s ele´ctrico y
humedad en el aislamiento.
Establecer el estado del
transformador debido al es-
tre´s meca´nico o movimien-
tos de los devanados.
Determinar el estado del
transformador respecto al
estre´s te´rmico.
Tabla 1-2.: Comparacio´n entre Me´todos Avanzados en Diagno´stico de Transformadores [7]
El ana´lisis FRA es capaz de detectar [10]:
Cortocircuito entre espiras
Cortocircuitos entre el nu´cleo y devanados
Cambios radiales y axiales en los devanados
Cambio en las propiedades de los materiales del nu´cleo y devanados
Debido a las ventajas de este me´todo las diferentes organizaciones internacionales han tra-
bajando en normas y recomendaciones acerca de la medicio´n, modelamiento e interpretacio´n
de los resultados obtenidos mediante la pruebas de FRA [12, 13, 14].
Para el modelamiento de transformadores existen en general dos modelos [15], el primero
consiste en un modelo de caja negra, donde los para´metros se basan en mediciones FRA
hechas externamente al transformador. El segundo modelo consiste en un modelo f´ısico, en
el que se modelan los componentes del transformador en detalle y para esto se utiliza una
red de para´metros equivalentes de resistencias, inductancias y capacitancias.
En la actualidad el modelo de la caja negra es el mas utilizado debido a la dificultad para
conocer las caracter´ısticas constructivas y los materiales del transformador. Existen tres
te´cnicas comparativas que utilizan este modelo, la primera consiste en comparaciones de
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medidas del mismo transformador antes (cuando se sabe que esta en condicio´n normal ) y
despue´s de una falla, esta comparacio´n puede verse afectada por cambios en la permitividad
del aislamiento como consecuencia del envejecimiento del aceite y los aislamientos [10]. Con
el modelo f´ısico del transformador este problema es fa´cilmente solucionado ya que cambian
las propiedades del material dentro del para´metro. El segundo me´todo consiste en comparar
las mediciones de diferentes fases del transformador, aunque las medidas difieran no es fa´cil
concluir cual de ellas esta´ en condicio´n de falla. El tercer me´todo consiste en comparar
mediciones hechas a transformadores ide´nticos, diferentes respuestas pueden indicar cambios
internos en el transformador. Los tres me´todos anteriores de comparacio´n entre mediciones
FRA poseen el problema de ser subjetivos a la interpretacio´n, y para solucionar este proble-
ma se han intentado desarrollar me´todos de comparacio´n estad´ıstica que permiten comparar
de manera objetiva las sen˜ales [10].
El modelo f´ısico del transformador soluciona algunos de los problemas que se presentan al
comparar dos mediciones, siempre y cuando se conozcan las caracter´ısticas constructivas y
las propiedades de los materiales.
En la actualidad se han desarrollado trabajos con el fin de modelar circuitalmente devanados
de transformadores. Los primeros modelos consisten en utilizar elementos constantes con la
frecuencia con el objetivo de simplificar ca´lculos y poder analizar la distribucio´n de sobreten-
siones en las diferentes secciones del devanado, como consecuencia de esta simplificacio´n los
resultados entre mediciones y ca´lculos var´ıan. En recientes trabajos se tiene en cuenta la
dependencia frecuencial a trave´s de matrices de resistencias e inductancias en las cuales los
elementos var´ıan para cada frecuencia. Los valores de estas matrices son calculados en base
a expresiones anal´ıticas o con la ayuda de FEM , este tipo de circuitos solo pueden ser
utilizados para sen˜ales armo´nicas. El objetivo de este trabajo es utilizar un nuevo circuito
equivalente calculado a partir de la geometr´ıa que modele la dependencia frecuencial de las
resistencia e inductancias y que pueda ser aplicado para cualquier tipo de sen˜al.
En este trabajo se estudia el modelo circuital del transformador, en el capitulo 2 se hace un
estudio de estado del arte acerca de la te´cnica FRA, en el capitulo 3 se hace e´nfasis en la
distribucio´n de campos magne´ticos en el dominio de la frecuencia, como estos campos afectan
los valores de resistencias en inductancias propias y mutuas en el dominio de la frecuencia
y la influencia del nu´cleo. En el capitulo 4 se estudia el modelo circuital de devanados uti-
lizados para el ana´lisis de transitorios electromagne´ticos y se analiza la influencia de utilizar
elementos constantes con la frecuencia en el circuito equivalente. En el capitulo 5 se estudia
el circuito equivalente propuesto por Mombello que representa la variacio´n frecuencial de las
impedancias mediante elementos constantes y se analiza el algoritmo vector Fitting el cual se
adapta para calcular los valores de los elementos del circuito. Luego en el capitulo 6 se simula
mediante FEM un transformador para calcular los para´metros del circuito equivalente y se
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en el capitulo 7 se analizan los resultados obtenidos en el presente trabajo. En la figura 1-1
se muestra el proceso de desarrollo del proyecto Modelo del Transformador de Distribucio´n
para el Ana´lisis de Respuesta en Frecuencia.
Introduccio´n
Estado del Arte
Modelo Circuital Modelo de Caja Negra
Topolog´ıa
del Circuito
Calculo de
Para´metros
Elementos R y L
Constantes
Elementos
R(ω) y L(ω)
Circuito
Mombello
Dependientes de
la Frecuencia
Constantes
Calculo Nume´rico
FEM
Expresiones
Anal´ıticas
Simetr´ıa de
Rotacio´n 2D
3D
Vector Fitting para
el Calculo de Para´metros
Calculo de
Sobretensiones
Ana´lisis de
Sensibilidad FEM
Conclusiones
Figura 1-1.: Proceso de desarrollo del proyecto Modelo del Transformador de Distribucio´n
para el Ana´lisis de Respuesta en Frecuencia
Como resumen, en este proyecto se muestra que es posible modelar la distribucio´n de campos
electromagne´ticos en la frecuencia mediante resistencias e inductancias constantes con la
ayuda del algoritmo vector fitting. La utilizacio´n de FEM permite conocer la redistribucio´n
de estos campos, analizar la influencia de la geometr´ıa y los materiales dentro de FRA.
2. Estado del Arte
En este capitulo se presenta una breve descripcio´n de los modelos circuitales mas relevantes
que se han utilizado y desarrollado para el ana´lisis de respuesta en frecuencia junto con sus
principales ventajas y desventajas. Una introduccio´n acerca de las pruebas FRA se encuen-
tra en el anexo A.
El ana´lisis de respuesta en frecuencia se ha enfocado en analizar la sen˜al obtenida mediante
una prueba de respuesta en frecuencia [10], y en modelar y caracterizar el transformador a
partir de las caracter´ısticas constructivas, geometr´ıa y de materiales.
El modelamiento de transformadores se ha venido trabajado desde dos to´picos, el primero
consiste en un modelo ele´ctrico y magne´tico del transformador que se representa a trave´s
de un circuito ele´ctrico mediante resistencias, capacitancias e inductancias que modelan los
acoples entre campos electromagne´ticos que puedan existir entre los diferentes elementos de
los que esta compuesto el transformador [8, 16]. El segundo foco de estudio ha sido el ca´lculo
de los para´metros resistivos, inductivos y capacitivos del circuito [17].
2.1. Modelos Circuitales Propuestos para FRA
En la literatura se encuentra una variedad de modelos del transformador que representan el
comportamiento de este en el dominio de la frecuencia debido a que el modelo cla´sico del
transformador no funciona adecuadamente.
Se han desarrollado modelos basados en mediciones que se realizan a transformadores y los
resultados obtenido en la prueba FRA se aproximan a una funcio´n de transferencia [18].
Las frecuencias de resonancia se modelan mediante bloques compuestos por circuitos, es-
tos representan el comportamiento del nu´cleo y devanados. La variacio´n de la funcio´n de
transferencia despue´s de un cambio en la geometr´ıa o en las caracter´ısticas de la ma´quina se
pueden asociar a los cambios en uno de los para´metros de los bloques.
Para el desarrollo de circuito equivalente del transformador que representa el comportamien-
to en el dominio de la frecuencia, es indispensable tener en cuenta los acoples magne´ticos y
ele´ctricos que se presenten dentro del transformador. En la actualidad se han desarrollado
diferentes modelos circuitales que describen la respuesta en frecuencia en transformadores
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mediante redes compuestas por elementos R, L, y C [19, 20, 21].
Mombello, propone un nuevo circuito equivalente con elementos lineales que incorporan loops
adicionales acoplados magne´ticamente, sin embargo dentro del alcance de este trabajo no
se incluye el ca´lculo de las impedancias sino que por el contrario son medidas, haciendo un
importante aporte en la medicio´n de impedancias mutuas [19].
Bjerkan modela un transformador de potencia circuitalmente con base en su geometr´ıa,
calculando los para´metros mediante FEM en 2D, se utilizan permeabilidades complejas en
el nu´cleo y devanados. Las permeabilidades son calculadas de forma anal´ıtica permitiendo
reducir el nu´mero de elementos de la malla del problema. Las capacitancias son calculadas
mediante expresiones anal´ıticas. El autor hace un ana´lisis de la influencia del nu´cleo en FRA
y el efecto de las propiedades de los materiales aislantes. Finalmente el autor hace una com-
paracio´n entre una respuesta FRA medida y simulada a partir de inductancias, resistencias y
capacitancias basadas en formulas anal´ıticas obteniendo como resultado una gran diferencia
entre mediciones y la respuesta calculada [20].
En [21] se modelan transformadores trifa´sicos y monofa´sicos mediante un circuito equiva-
lente que tiene en cuenta la dependencia frecuencial de los elementos R,L, C del circuito.
Esta dependencia se modela mediante una variacio´n en cada frecuencia de las matrices que
se utilizan para el modelamiento del circuito mediante variables de estado. Dentro de las
principales caracter´ısticas de este modelo en alta frecuencia esta la inclusio´n de los factores
que afectan la permitividad ele´ctrica (temperatura, envejecimiento, ect.), y la anisotrop´ıa en
la permeabilidad del nu´cleo. Para el ca´lculo de los elementos del circuito mediante FEM
utiliza un modelo h´ıbrido entre 2D y 3D.
2.2. Ca´lculo de Para´metros R, L y C en el Modelamiento
de los Devanados
Para el ca´lculo de para´metros de los devanados en los modelos de respuesta en frecuencia
se tiende a caracterizar por partes el devanado, mediante modelos matema´ticos cuyas solu-
ciones propuestas son de cara´cter anal´ıticas o nume´ricas. En estas soluciones la dependencia
frecuencial de los elementos resistivos e inductivos, se debe tener en cuenta para obtener
resultados acertados [17].
Para la estimacio´n de inductancias y resistencias de manera anal´ıtica generalmente se utilizan
las expresiones propuestas por Wilcox [22], en donde la influencia del nu´cleo y la frecuen-
cia es tenida en cuenta. En los an˜os recientes, con el desarrollo de supercomputadores el
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me´todo de Elementos Finitos FEM se ha utilizado para estimar los para´metros RLC [20].
Esto permite calcular la distribucio´n de campos electromagne´ticos para cualquier tipo de
geometr´ıa. FEM ofrece ventajas en el modelamiento de transformadores en el dominio de la
frecuencia, donde se considera la influencia del nu´cleo. Otra ventaja significativa de FEM
es la posibilidad del ca´lculo de impedancias propias y mutuas. En el anexo B se encuentra
una breve descripcio´n de FEM en electromagnetismo.
2.3. Modelos Circuitales Basados en Mediciones
Los u´ltimos estudios se han enfocado a determinar los para´metros del circuito equivalente
a partir de mediciones FRA, sin conocimiento de la geometr´ıa interna del transformador
mediante complejos algoritmos de optimizacio´n. Estos algoritmos requieren grandes recursos
computacionales, utilizan expresiones anal´ıticas para el ca´lculo de los elementos R,L, C del
circuito equivalente y necesitan de para´metros iniciales que limiten el espacio de bu´squeda
del algoritmo, como por ejemplo: nu´mero de secciones del circuito, limites inferiores y supe-
riores de los valores de los elementos del circuito, entre otros. A continuacio´n se muestran
los trabajos mas relevantes.
En [23] se propone una metodolog´ıa para determinar el circuito equivalente y sus para´met-
ros a partir de nueve diferentes mediciones FRA, tres por cada fase y aplicando las pruebas:
end-to-end en alta tensio´n en circuito abierto, end-to-end en baja tensio´n circuito abier-
to y capacitancia entre devanados. Los para´metros son calculados a partir de expresiones
anal´ıticas (teniendo en cuenta la influencia del nu´cleo) donde la dependencia frecuencial de
las resistencia es tenida en cuenta [24]. El algoritmo de optimizacio´n es no lineal y consiste en
minimizar el error entre todas las mediciones y el modelo propuesto. El circuito es analizado
mediante ecuaciones de estado.
En [25] se propone un circuito equivalente de un devanado de un transformador que represen-
ta el comportamiento de la respuesta en frecuencia que se obtiene a partir de mediciones. Los
valores de inductancia, resistencia y capacitancias se consideran constantes con la frecuencia
y se determinan a partir de un algoritmo iterativo propuesto por los autores. El criterio de
seleccio´n de los para´metros es un error menor al 2%.
El algoritmo bioinspirado BSA (Bacterial Swarming Algoritm) es utilizado [26] para deter-
minar los para´metros de un circuito equivalente que modela el comportamiento en el dominio
de la frecuencia. Los valores iniciales de los elementos R,L, C son asumidos y calculados a
partir de ecuaciones anal´ıticas teniendo en cuenta la dependencia frecuencial. La funcio´n a
optimizar son los puntos de resonancia y antiresonancia de mediciones FRA.
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Los modelos desarrollados hasta el momento cumplen con el objetivo de representar devana-
dos de transformadores mediante un circuito equivalente, pero difieren en la forma como
representan la variacio´n frecuencial de los elementos y como se calculan. En este trabajo se
representa la variacio´n frecuencial mediante elementos constantes y se utiliza el me´todo de
Elementos Finitos para el ca´lculo de los elementos del circuito.
3. Perdidas e Inductancias en
Transformadores
El transformador es una ma´quina ele´ctrica esta´tica donde se presentan feno´menos del tipo
magne´tico y ele´ctrico que generan perdidas en los componentes activos y pasivos. Las per-
didas se clasifican en perdidas en vac´ıo y perdidas bajo carga [27]. Las perdidas en vac´ıo se
asocian principalmente al nu´cleo, que esta´ bajo la presencia de un campo magne´tico generado
a partir de la energizacio´n del transformador, estas perdidas son independientes de la carga
de la ma´quina. En las laminas del nu´cleo las perdidas en vacio´ son producidas por histe´resis
y corrientes de eddy generadas como consecuencia de la variacio´n del flujo magne´tico φM en
el tiempo.
Las perdidas en carga se generan cuando fluye una intensidad de corriente a trave´s de los
terminales del transformador, estas perdidas en los conductores son clasificadas en dos grupos
i2R y pe´rdidas por flujo disperso. Las perdidas i2R son debidas al efecto Joule producto
de la intensidad de corriente que fluye por un conductor. La perdidas por flujo disperso
se presentan por corrientes de eddy que se inducen en los conductores, prensas, tanque,
accesorios y salidas, en general en todas las partes meta´licas del transformador. Las perdidas
por flujo disperso son proporcionales a la frecuencia y tienen su origen en la redistribucio´n de
los campos ele´ctricos y magne´ticos dentro de conductores, los cuales generan una variacio´n
del valor de las resistencias e inductancias.
3.1. Comportamiento de Resistencias e Inductancias en la
Frecuencia
El comportamiento de la resistencia esta asociado con las perdidas y las inductancias se
asocian con la energ´ıa almacenada en forma de campo magne´tico, estos feno´menos se explican
a partir de las ecuaciones de Maxwell, la Ley de Faraday (ecuacio´n 3-1) y la Ley de Ampere-
Maxwell (ecuacio´n 3-2).
∇× ~E = −∂
~B
∂t
(3-1)
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∇× ~H = ~J + ∂
~D
∂t
(3-2)
La distribucio´n de la densidad de corriente ~J y la intensidad de campo magne´tico ~H en
conductores se puede explicar mediante dos feno´menos conocidos como el efecto skin y efecto
de proximidad [28], [29].
3.1.1. Efecto Skin
Supongamos que un cilindro conductor de longitud infinita lleva una intensidad de corriente
continua i, generando una intensidad de campo magne´tico ~H como se muestra en la figura
3-1.
~H
i
Figura 3-1.: Comportamiento de ~J y ~H para i DC en un Conductor
Para campos esta´ticos existe un desacoplamiento entre las ecuaciones de campo magne´tico
(3-2) y ele´ctrico (3-1) debido a que ∂/∂t = 0.
Si el conductor es suficientemente delgado, la resistencia R es funcio´n de la conductividad σ,
la longitud del conductor l y la seccio´n transversal A [30]. Como se muestra en la ecuacio´n
(3-3).
R =
l
σA
(3-3)
La anterior expresio´n es cierta siempre y cuando las seccio´n del conductor A sea constante.
De esta forma la densidad de corriente se distribuye uniformemente en el conductor [28].
En la figura 3-2 se puede observar la distribucio´n de densidad de corriente constante en to-
da la seccio´n del conductor, caso diferente para la intensidad de campo que se comporta de
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r
ρ
|J |
r
ρ
|H|
Figura 3-2.: Distribucio´n de |J | y |H| en un conductor
forma lineal, siendo cero en el centro del conductor y su ma´ximo se presenta en la superficie
del conductor.
Para el caso de la inductancia interna L de un alambre esta es funcio´n solamente de la
longitud del cable l y de la permeabilidad del material µ, segu´n la ecuacio´n (3-4).
L =
µl
8π
(3-4)
Cuando una intensidad de corriente variante en el tiempo i (t) pasa a trave´s de un conductor
tal como se muestra en la figura 3-3, genera un campo magne´tico ~H (t), la derivada parcial
de este campo ∂/∂t 6= 0 genera un campo ele´ctrico segu´n la ley de faraday (3-1) que tiende
a cancelar la intensidad de corriente i (t) mediante corrientes de eddy.
~H (t)
ieddy (t)
i (t)
Figura 3-3.: Comportamiento de ~J y ~H para i (t)
Estas corrientes de eddy inducidas hacen que la densidad de corriente ~J se distribuya de
forma no homoge´nea, causando que en el centro del conductor la intensidad de corriente
tienda a cancelarse y en la parte ma´s externa se sume. Por esta razo´n se tiene una alta
concentracio´n de densidad de corriente en la superficie del conductor. Este feno´meno se hace
mas fuerte a medida que aumenta la frecuencia.
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Figura 3-4.: Distribucio´n de |J | y |H| para i (t)
Comparando las figuras 3-2 y 3-4 se pude observar como la influencia de la frecuencia en el
interior del conductor genera una redistribucio´n de los campos ~J y ~H desplaza´ndolos hacia
la superficie del conductor.
3.1.2. Efecto de Proximidad
Cuando un conductor es atravesado por un campo magne´tico variable en el tiempo ~H (t),
este campo induce un campo ele´ctrico ~E (t) segu´n la ley de Faraday (3-1), con este campo y
la conductividad del material σ se generan unas corrientes de eddy ieddy, como consecuencia
de estas corrientes aparece un campo magne´tico ~Heddy que se opone al campo que lo genera,
tal como se puede observar en la figura 3-5.
ieddy (t)
~Heddy (t)
~H (t)
Figura 3-5.: Efecto de Proximidad
Este campo ~Heddy genera un efecto similar al efecto skin, ya que tiende a rechazar el campo
en el interior del conductor y aumenta el campo en las fronteras debido a que en esta parte
se suman. Esta es una explicacio´n del feno´meno de skin depth δ [30], que hace referencia
a la capacidad de un campo magne´tico para penetrar un conductor. Como se define en la
ecuacio´n (3-5).
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δ =
√
2
ωµσ
(3-5)
3.2. Variacio´n de R y L para una Espira Conductora
En esta seccio´n se va a analizar el comportamiento de la resistencia R y la inductancia L
en el dominio de la frecuencia de una espira conductora por la cual fluye una intensidad de
corriente.
La geometr´ıa de la espira se presenta en la figura 3-6, esta se simulo´ por el me´todo de
elementos finitos mediante el software ComsolTM[31].
x y
z
Figura 3-6.: Geometr´ıa Espira Conductora Bajo Resonancia
Tomando como punto de partida el valor de R y L para una sen˜al de corriente continua
DC, el valor de la resistencia se calcula mediante la ecuacio´n (3-3). Para el ca´lculo de la
inductancia se utilizo´ la aproximacio´n de la ecuacio´n (3-6) [30].
L ≈ µb
(
ln
(
8b
r
)
− 7
4
)
(3-6)
La espira conductora de la figura 3-6 tiene un radio de d = 100[mm] y el conductor tiene
un radio de r = 1,5[mm]. Para esta geometr´ıa se calcula la resistencia R e inductancia L
anal´ıtica y nume´ricamente. Los resultados se muestran en la tabla 3-1.
De la tabla 3-1 los para´metros DC fueron calculados con la ayuda de las ecuaciones (3-3)
y (3-6), para los dema´s se utilizo´ calculo nume´rico. Se puede observar que las expresiones
anal´ıticas son bastantes acertadas para bajas frecuencias, mas espec´ıficamente cuando δ > r,
en este caso r = 1,5[mm].
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DC 1[Hz] 104[Hz] 105[Hz] 106[Hz]
R [mΩ] 1.482 1.482 2.09 5.82 19.04
L [µH ] 0.5377 0.5381 0.532 0.515 0.509
Tabla 3-1.: Variacio´n de R y L en una Espira Conductora para Diferentes Frecuencias
En la figura 3-7 se muestra la variacio´n de δ calculado a partir de la ecuacio´n (3-5) respecto
a la frecuencia. El valor de la frecuencia f para el cual δ es igual a r es 1877[Hz], lo que sig-
nifica que el campo no se rechaza en el interior del conductor para frecuencias menores a esta.
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Figura 3-7.: δ (f) para un Conductor de Cu
A medida que la frecuencia va aumentado y el valor de δ supera el radio del conductor, el
campo magne´tico empieza a redistribuirse en el interior del conductor. Esta redistribucio´n
hace que la energ´ıa almacenada en forma de campo magne´tico sea menor y por lo tanto se
presente una disminucio´n de la inductancia. Debido a que solo se afecta el campo dentro
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del conductor, la inductancia varia levemente siempre y cuando d ≫ r (caso comu´n en el
devanado de un transformador), ya que la distribucio´n de campo tiende a mantenerse con-
stante en el exterior, tal como se puede observar en la figura 3-8.
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Figura 3-8.: Variacio´n de L(f) y ~H(f) en una Espira Conductora
Al presentarse una redistribucio´n de ~H producto del aumento en la frecuencia y las corrientes
de eddy, la intensidad de corriente ~J tiende a distribuirse por la superficie del conductor
generando que la resistencia de este aumente (ver figura 3-9). Al igual que en el caso de
la inductancia, las variaciones de resistencia empiezan a ser significativas cuando δ > r. A
diferencia de la inductancia el valor de la resistencia varia significativamente a medida que
se aumenta la frecuencia.
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Figura 3-9.: Variacio´n de R(f) y ~J(f) en una Espira Conductora
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Del ana´lisis de la espira conductora se puede observar la importancia de la frecuencia en los
valores de resistencias e inductancias, por lo que es necesario tener en cuenta esta dependencia
en el circuito que modele devanados en FRA.
3.3. Representacio´n del Nu´cleo
En esta seccio´n se estudia la simplificacio´n del nu´cleo del transformador con el objetivo de
reducir el problema a dos dimensiones con simetr´ıa de rotacio´n donde no se modelen en
detalle cada lamina magne´tica.
3.3.1. Permeabilidad Compleja de Nu´cleo
El objetivo del nu´cleo en los transformadores es encerrar el flujo magne´tico ~B. En pruebas
FRA, la tensio´n de entrada es menor que la tensio´n nominal del transformador, por esta
razo´n la intensidad de campo magne´tico ~H tiende a 0 a medida que aumenta la frecuencia,
como se puede observar en la ecuacio´n (3-7). En [17, 32] se han estudiado las permeabilidades
iniciales de nu´cleos utilizados en transformadores y su influencia en pruebas FRA para bajos
flujos magne´ticos como se describe en la ecuacio´n (3-7).
µrµ0 = l´ım
H→0
(
B
H
)
(3-7)
Los nu´cleos esta´n construidos con laminas magne´ticas de espesores menores a un 1 [mm],
simular esta geometr´ıa mediante FEM es una tarea compleja y demanda una gran cantidad
de recursos computacionales, por esta razo´n se ha utilizado el concepto de permeabilidad
compleja [20] con el objetivo de reducir el taman˜o del problema.
Las laminas magne´ticas se ven influenciadas por campos magne´ticos. El comportamiento de
estos campos esta descrito por las ecuaciones (3-1) y (3-2).
Las ecuaciones constitutivas que relacionan campos ele´ctricos y magne´ticos con los materiales
se encuentra en las ecuaciones (3-8) y (3-9).
~J = σ ~E (3-8)
~B = µ ~H (3-9)
Tomando las anteriores expresiones y reemplaza´ndolas en las ecuaciones (3-1) y (3-2) se
obtiene la ecuacio´n de onda, expresada en la ecuacio´n (3-10).
∇2 ~H = −jωµσ ~H (3-10)
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El nu´cleo se trata como un problema de corrientes de eddy en una dimensio´n [33] segu´n la
figura 3-10, si se desprecian las uniones del nu´cleo con el objetivo de reducir al complejidad
del problema [23] la ecuacio´n diferencial (3-10) es reducida a la ecuacio´n (3-11).
x
y
z
Hy (t)
ieddy (t)
2L
Figura 3-10.: Lamina Magne´tica Sometida a un Campo ~H
∂2Hy
∂z2
= −jωµσHy (3-11)
La ecuacio´n diferencial (3-11) tiene la solucio´n esta´ndar de la ecuacio´n (3-12).
Hy (x) = H1e
kz +H2e
−kz (3-12)
El valor de k en la ecuacio´n (3-12) es igual a k = 1+j
δ
donde δ es el skin depth (3-5).
Aplicando condiciones de frontera para encontrar las constantes H1 y H2 de la ecuacio´n
(3-12) se obtiene el campo magne´tico como se puede observar en la ecuacio´n (3-13).
Hy (x) = H0
cosh kz
cosh kL
(3-13)
La permeabilidad compleja definida en la ecuacio´n (3-14) se deriva de las expresiones (3-13)
y (3-7).
µ∗ = µrµ0
tanh (kz)
kL
= µ0 (µ
′ − jµ′′) (3-14)
Un transformador se puede modelar mediante permeabilidades y permitividades complejas
dependiendo de las caracter´ısticas de los materiales [3, 4] tal como se puede observar en
la figura 3-11. En [34, 35] calculan los valores de las permeabilidades y permitividades
complejas a partir de simulaciones mediante FEM .
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µ
=
µ
′
−
jµ
′′
ǫ
=
ǫ′
−
jǫ
′′
µ
=
µ
′
−
jµ
′′
ǫ
=
ǫ′
−
jǫ
′′
µ
=
µ
′
−
jµ
′′
ǫ
=
ǫ′
−
jǫ
′′
Figura 3-11.: Modelamiento del Transformador Mediante µ y ǫ Complejas
El valor de ur no es fa´cilmente conocido por parte de los fabricantes y por esta razo´n algunos
autores han tenido que calcularla [20, 32, 33]. Valores t´ıpicos son mostrados en la tabla 3-2.
Author µr σ [S/m] 2L [mm]
Bjerkan [20] 300 2e6 0,35
Abeywickrama[32] 488 4e6 0,35
Mitchell [33] 835 1,72e6 0,35
Tabla 3-2.: Valores T´ıpicos de µr, σ y L en Laminas Magne´ticas
En la figura 3-12 la resistencia e inductancia de la espira de la fig. 3-6 es simulada mediante
FEM con y sin nu´cleo. Se puede observar la influencia del nu´cleo para modelos FRA. Los
valores de permeabilidad y conductividad inicial del nu´cleo se tomaro´n de [20].
El comportamiento de la impedancia Z de la espira conductora se observa en la figura 3-13
donde el nu´cleo de hierro genera un crecimiento de Z. Esta variacio´n de la impedancia
trae como consecuencia que la frecuencia y la amplitud de la resonancia cambien como se
analizara mas adelante.
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Figura 3-12.: Variacio´n de R y L con Nu´cleo de Aire y Hierro
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Figura 3-13.: Variacio´n de Z con Nu´cleo de Aire y Hierro
El nu´cleo de transformadores influye en los valores R y L. La representacio´n detallada de
todos los feno´menos que ocurren dentro del nu´cleo requiere de esfuerzos computacionales por
lo que es necesario aplicar simplificaciones que permitan reducir la complejidad del problema.
4. Modelamiento de Devanados
En este capitulo se analiza la influencia de la frecuencia en los para´metros de circuito
comu´nmente usados para modelar devanados de transformadores bajo feno´menos transi-
torios.
4.1. Modelo Circuital
El modelamiento de devanados de transformadores propuesto [11, 19, 36] se ha desarrol-
lado para representar la distribucio´n de tensiones en las diferentes secciones, esta red esta
compuesta por inductancias L, resistencias R y capacitancias C. La topolog´ıa de este circuito
se muestra en la figura 4-1.
R1 L1
C
C1
R2 L2
C
C2
Rn Ln
C
Cn
Figura 4-1.: Circuito Equivalente de un Devanado
4.2. Elementos Variables con la Frecuencia
Aunque en el circuito de la figura 4-1 no se representan los impedancias mutuas de los ele-
mentos estas son vitales para la correcta representacio´n de los feno´menos electromagne´ticos.
La exactitud de este modelo depende de la correcta representacio´n de la dependencia fre-
cuencial de los elementos resistivos, inductivos y capacitivos [12, 19].
La matriz de impedancias que describe el circuito a partir de las ecuaciones de malla segu´n
la ley de Faraday se describe en la ecuacio´n (4-1).
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Z = R+ sL+
1
s
Y (4-1)
Donde Z es la matriz de impedancias y R, L, Y son las matrices de resistencias, inductan-
cias e inversa de la capacitancia. La anterior ecuacio´n en forma matricial con dependencia
frecuencial de sus elementos se expresa mediante la ecuacio´n (4-2).
Z =


Z11 (ω) Z12 (ω) . . . Z1n (ω)
Z12 (ω) Z22 (ω) . . . Z2n (ω)
...
...
. . .
...
Z1n (ω) Z2n (ω) . . . Znn (ω)

 (4-2)
Finalmente para el calculo de tensiones y corrientes en el circuito utilizamos el sistema de
ecuaciones de la expresio´n (4-3).
e = Z (ω) · i =
(
R (ω) + sL (ω) +
1
s
Y (ω)
)
· i (4-3)
La expresio´n (4-3) es usada como modelo para el calculo de resonancias en secciones de
devanados, con la desventaja que solo es aplicable para sen˜ales AC.
4.3. Influencia de los Para´metros R y L Constantes con la
Frecuencia
Ahora se analiza el comportamiento de la espira conductora vista en la seccio´n 3.2 en el
circuito resonante de la figura 4-2.
R1 L1
C1 C2
Figura 4-2.: Circuito RLC Resonante de una Espira Conductora
La fuente de tensio´n del circuito es de 1 [V ] y las capacitancias a tierra se les asigno un valor
de C1 = C2 = 100 [µF ]. Para poder apreciar la importancia de la variacio´n de R y L respecto
a la frecuencia se hace un barrido con combinaciones de R y L AC y DC, como se puede
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observar en la figura 4-3.
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Figura 4-3.: Resonancia del Circuito RLC de una Espira Conductora
La primera simulacio´n consiste en elementos R y L dependientes con la frecuencia, que se
denomina AC, este es el caso real del comportamiento del circuito 4-2. Para el segundo caso
se toma una resistencia RDC , que significa que es constante con la frecuencia. Para el caso de
la frecuencia de resonancia, el u´nico elemento que va a limitar la intensidad de corriente es
la resistencia, y por tanto la tensio´n en el condensador y el pico de la resonancia dependan
del valor de R. Segu´n la tabla 3-1 el valor de la resistencia varia hasta en 10 veces a medida
que se aumenta la frecuencia. En este caso se puede observar que como consecuencia de una
resistencia constante, el valor de la tensio´n durante la resonancia es aproximadamente el
doble respecto a considerar RDC , aunque la frecuencia de resonancia se mantiene.
El tercer caso consiste en tomar una resistencia RAC y una inductancia LDC , donde se puede
observar que el valor de la tensio´n ma´xima en el condensador se mantiene respecto al valor
real pero la frecuencia a la que ocurre esta resonancia varia.
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El ultimo caso consiste en tomar valores de RDC y LDC , donde se puede observar como se
afecta tanto la frecuencia, como al valor ma´ximo de la tensio´n durante la resonancia.
Segu´n lo anterior y de la figura 4-3 se puede concluir que la ma´xima tensio´n de la reso-
nancia esta asociada al valor de la resistencia, y el valor de la frecuencia a la que ocurre
la resonancia, esta asociado al valor de la inductancia. Segu´n lo estudiado en el capitulo 3,
la resistencia tiene una mayor variacio´n que la inductancia respecto a la frecuencia. Como
resultado se afectan en mayor proporcio´n los picos de resonancia.
En la figura 4-4 se puede observar la influencia del nu´cleo de hierro durante la resonancia,
debido a que la inductancia y la resistencia aumentan con nu´cleo de hierro, la resonancia
ocurre a frecuencias mas bajas y con una tensio´n menor si se compara con un nu´cleo de aire.
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Figura 4-4.: Resonancia con Nu´cleo de Hierro y Aire
A pesar que la frecuencia a la que ocurre la resonancia es menor con nu´cleo de hierro, la re-
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sistencia en este nuevo punto es mayor que la resistencia del nu´cleo de aire en una frecuencia
mayor.
En esta seccio´n se pudo observar la influencia que tiene en nu´cleo de hierro en el valor de
los para´metros R y L de devanados de transformadores y como esta afecta la respuesta en
frecuencia, tanto en magnitud como en frecuencia. Tambie´n se demostro´ la necesidad de usar
los para´metros variantes con la frecuencia en el ana´lisis FRA.
5. Linealizacio´n del Modelo de
Devanados
En esta seccio´n se linealiza el circuito usado para modelar feno´menos a altas frecuencias
visto en el capitulo 4, transformado la matriz de impedancias (4-2) con elementos que var´ıan
con la frecuencia en una matriz con elementos constantes que representen la variacio´n fre-
cuencial. Para lograr este objetivo se utiliza el algoritmo vector fitting [37] que representa
mediante funciones racionales el comportamiento de las resistencias e inductancias. Luego se
transformo´ la funcio´n racional del vector fitting en otra funcio´n propuesta [19]. Esta nueva
funcio´n permite calcular los para´metros de un circuito equivalente que modela la variacio´n
frecuencial de la matriz de impedancias Z.
5.1. Vector Fitting
Vector fitting [37] es un algoritmo que inicialmente se desarrollo´ para aproximar respuestas
en el dominio de la frecuencia, aunque con el avance del tiempo este algoritmo ha sufrido
cambios y se ha aplicado a la solucio´n de diferentes problemas [38]. El vector fitting utiliza
funciones racionales que poseen la forma de la ecuacio´n (5-1).
Z (s) = b0 + b∞s+
r∑
i=1
bi
s+ λi
(5-1)
Donde b0 y b∞ son nu´meros reales, bi, λi son residuos y los polos ya sean reales o complejos
conjugados y r es el nu´mero de polos. Debido a que las funciones que se van a optimizar son
suaves y se requiere que los polos sean reales como se vera´ mas adelante, para este trabajo se
debe cumplir adicionalmente que bi sean residuos reales negativos y si = λi sean polos reales
negativos [39], esto con el fin de que el circuito equivalente tenga elementos consistentes.
Adicionalmente, el algoritmo presenta algunas ventajas facilitando su adaptacio´n al modelo
propuesto por Mombello [40] que se vera´ mas adelante. En la figura 5-1 se puede observar
la parte real de la descomposicio´n de la funcio´n (5-1), para la espira conductora vista en la
seccio´n 3.2 (Resistencia R).
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Figura 5-1.: Parte Real de la Ecuacio´n (5-1)
5.2. Circuito de Mombello
En [40] el autor propone una nueva metodolog´ıa y un nuevo circuito para la representacio´n
de un conjunto de bobinas acopladas magne´ticamente teniendo en cuenta la variacio´n de la
frecuencia mediante un conjunto de loops de resistencias e inductancias constantes acopladas
magne´ticamente [41], modeladas a partir del circuito de la figura 5-2.
Rr
Lrir
R2
L2i2
R1
L1i1
R0 L0i0
e0
M0r
M02
M01
Figura 5-2.: Modelo con Dependencia Frecuencial de la impedancia Z [39]
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Las ecuaciones de malla del circuito de la figura 5-2 en el dominio de la frecuencia y en
forma matricial se expresan en la ecuaciones (5-2,5-3,5-4,5-5).
e0 = (R0 + sL0) i0 + sM01i1 + sM02i2 + . . .+ sM0rir (5-2)
0 = sM01i0 + (R1 + sL1) i1 (5-3)
0 = sM02i0 + (R2 + sL2) i2 (5-4)
...
0 = sM0ri0 + (Rr + sLr) ir (5-5)
Despejando las ecuaciones (5-3), (5-4), (5-5) en funcio´n de (5-2) se obtiene la tensio´n e0
segu´n la expresio´n de la ecuacio´n (5-6).
e0 =
(
R0 + sL0 − s2
M201
R1 + sL1
− s2 M
2
02
R2 + sL2
. . .− s2 M
2
0r
Rr + sLr
)
i0 (5-6)
En base en la ecuacio´n anterior se aplica a´lgebra y se calcula la impedancia segu´n la ecuacio´n
(5-7).
Z =
e0
i0
= R0 + sL0 +
s2
−M2
01
L1
R1
L1
+ s
+
s2
−M2
02
L2
R2
L2
+ s
. . .
s2
−M2
0r
Lr
Rr
Lr
+ s
(5-7)
Finalmente para r loops la impedancia se puede escribir mediante la expresio´n (5-8).
Z = R0 + sL0 + s
2
r∑
i=1
− M20i
Li
Ri
Li
+ s
(5-8)
Dentro de las formas racionales que se pueden expresar una impedancia RL segu´n [41], la
anterior expresio´n coincide con la ecuacio´n (5-9).
Z (s) = k0 + k∞s+ s
2
r∑
i=1
ki
s+ λi
(5-9)
Donde:
k0 = R0
k∞ = L0
ki = −
M20i
Li
λ =
Ri
Li
(5-10)
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Figura 5-3.: Parte Real de la Ecuacio´n (5-9)
En la seccio´n anterior se describio´ brevemente el algoritmo vector fitting [37] para aproximar
respuestas frecuenciales mediante funciones racionales. En [41] se encuentran las expresiones
para las constantes de (5-9) en funcio´n de (5-1), estas se encuentran en la ecuacio´n (5-11).
k0 = b0 +
r∑
i=1
bi
λi
k∞ = b∞ −
r∑
i=1
bi
λ2i
ki =
bi
λ2i
(5-11)
En la figura 5-3 se representa la parte real de la funcio´n racional (5-9) para la espira con-
ductora vista en el capitulo 3.2. Esta funcio´n esta compuesta por un valor constante k0 y
funciones que tienen la siguiente forma s2 ki
s+λi
. Se puede ver como el valor de k0 = 1,482 [mΩ]
coincide con valor de RDC = 1,482 [mΩ], de la misma forma que k∞ = 0,5382 [µH ] coincide
con L = 0,5381 [µH ], segu´n la tabla 3-1.
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Finalmente la ecuacio´n (5-8) puede escribirse de forma matricial segu´n lo describe el sistema
de ecuaciones (5-12).
u =


R0 + sL0 sM01 sM02 . . . sM0r
sM01 R1 + sL1 0 . . . 0
sM02 0 R2 + sL2 . . . 0
...
...
...
. . .
...
sM0r 0 0 Rr + sLr




i0
i1
i2
...
ir


(5-12)
En forma general, el anterior sistema de ecuaciones lineal se puede expresar segu´n la ecuacio´n
(5-13).
u = Z (s) · i (5-13)
Una mayor explicacio´n de este modelo y las demostraciones matema´ticas se puede consultar
en [19, 39, 40, 41].
5.3. Circuito Mombello para Mu´ltiples Bobinas
El procedimiento anterior para el modelamiento de la dependencia frecuencial de una impedan-
cia se puede aplicar para un conjunto de bobinas acopladas magne´tica y circuitalmente, segu´n
se plantea en [19]. El circuito equivalente se muestra en la figura 5-4.
R21r L21r
R212 L212
R211 L211
R111 L111
Mr11
M211
M111
C1
R22r L22r
R222 L222
R221 L221
R122 L122
Mr22
M222
M122
C2
R2nr L2nr
R2n2 L2n2
R2n1 L2n1
R1nn L1nn
Mrnn
M2nn
M1nn
CnM12
M1n
M11n
M21n
Mr1n
M112
M212
Mr12
Figura 5-4.: Circuito Equivalente para Mu´ltiples Bobinas Acopladas
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El sistema de ecuaciones del circuito de la figura 5-4 tiene la misma forma de (5-8), donde
las matrices R y L se describen en la ecuacio´n (5-14).
R =

R1 0
0 R2

 L =

 L1 M
MT L2

 (5-14)
Las matrices R1 y L1 esta´n compuestas por los elementos resistivos e inductivos del circuito
principal de taman˜o n× n, teniendo la forma de la ecuacio´n (5-15).
R1 =


R111 R112 . . . R11n
R121 R122 . . . R12n
...
...
. . .
...
R1n1 R1n2 . . . R1nn

 L1 =


L111 L112 . . . L11n
L121 L122 . . . L12n
...
...
. . .
...
L1n1 L1n2 . . . L1nn

 (5-15)
Las matrices R2 y L2 esta´n compuestas por los elementos adicionales y tienen un taman˜o
de n · r × n · r segu´n la ecuacio´n (5-16).
R2 =


R21 0 . . . 0
0 R22 . . . 0
...
...
. . .
...
0 0 . . . R2r

 L2 =


L21 0 . . . 0
0 L22 . . . 0
...
...
. . .
...
0 0 . . . L2r

 (5-16)
Donde las submatrices R2k y L2k son de taman˜o n×n y diagonales, cuyos elementos son las
resistencias e inductancias de cada loop adicional, tal como se puede observar en la ecuacio´n
(5-17).
R2k =


R21k 0 . . . 0
0 R22k . . . 0
...
...
. . .
...
0 0 . . . R2kn

 L2k =


L21k 0 . . . 0
0 L22k . . . 0
...
...
. . .
...
0 0 . . . L2kn

 (5-17)
Finalmente la matriz de inductancias mutuas M de la ecuacio´n (5-18), posee un taman˜o de
n, n× r.
M =
[
M1 M2 . . . Mr
]
(5-18)
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Donde las submatrices Mk tienen un taman˜o n×n y esta´n compuestas por los elementos de
la ecuacio´n (5-19).
Mk =


Mk11 Mk12 . . . Mk1n
Mk12 Mk22 . . . Mk2n
...
...
. . .
...
Mk1n Mk2n . . . Mknn

 (5-19)
Finalmente la impedancia global del sistema se puede escribir segu´n la expresio´n (5-20) tal
como se hace en [19].
Z =


R1 + sL1 sM1 sM2 . . . sMr
MT1 R21 + sL21 0 . . . 0
MT2 0 R22 + sL22 . . . 0
...
...
...
. . . . . .
MTr 0 0 . . . R2r + sL2r


(5-20)
Los elementos no nulos de la matriz (5-20) aplicada al devanado estudiado en la seccio´n 6
con 4 loops adicionales se presenta en la figura 5-5.
Figura 5-5.: Elementos no Nulos del Circuito Mombello
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Las submatrices de impedancias mutuas Mi se calculan en base en las ecuaciones (5-10)
despue´s de haber hecho la optimizacio´n de inductancias e impedancias mediante vector
fitting, como se muestra en la ecuacio´n (5-21).
Mk = N
1/2
k (5-21)
Donde:
Nk =


−K11L11 −K21L21 . . . −Kn1Ln1
−K21L21 −K22L22 . . . −Kn2Ln2
...
...
. . .
...
−Kn1Ln1 −Kn2Ln2 . . . −KnnLnn

 (5-22)
5.4. Interpretacio´n F´ısica del Modelo
Segu´n lo estudiado en el capitulo 3 las perdidas en devanados en transformadores se pueden
clasificar en tres: perdidas DC, perdidas por efecto skin y perdidas por proximidad.
El circuito propuesto por Mombello permite obtener la siguiente interpretacio´n f´ısica:
La redistribucio´n de campo magne´tico genera corrientes de eddy circulantes dentro del
conductor, los circuitos adicionales representan estas corrientes y las variaciones de las
inductancias en funcio´n de la frecuencia.
Los elementos R1 y L1 modelan las perdidas DC, tal como se pudo concluir de la
figura 5-3.
El efecto skin que se genera como producto de corrientes AC que pasan a trave´s de
un conductor se modela mediante los circuitos auxiliares que pertenecen a la misma
columna.
El efecto de proximidad sobre un elemento se modela mediante las impedancias mutuas
de los circuitos no pertenecientes a la columna de dicho elemento.
Todas las corrientes inducidas son producto de campos magne´ticos que se generan por
las corrientes que pasan por los conductores, la distribucio´n de estos campos en funcio´n
de la frecuencia se modelan mediante las inductancias mutuas M .
En la figura 5-6 se representan los feno´menos que actu´an sobre el primer elemento, el color
verde representa la resistencia e inductancia DC, el color azul representa el comportamiento
del efecto skin y color rojo indica los elementos que modelan en efecto de proximidad en el
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conductor acoplado mediante las inductancias mutuas M .
R21r L21r
R212 L212
R211 L211
R111 L111
Mr11
M211
M111
C1
R22r L22r
R222 L222
R221 L221
R122 L122
Mr22
M222
M122
C2
R2nr L2nr
R2n2 L2n2
R2n1 L2n1
R1nn L1nn
Mrrr
M2rr
M1rr
Cn
Figura 5-6.: Interpretacio´n F´ısica del Modelo Mombello
En este capitulo se describio´ el procedimiento para calcular los para´metros del circuito equiv-
alente Mombello a partir del conocimiento del comportamiento de los elementos R y L en
la frecuencia, con la ayuda del algoritmo vector fitting. Para lograr este objetivo se desar-
rollo´ un script en OctaveTM[42] que toma los valores de impedancia y calcula la respuesta
en frecuencia para circuitos con topolog´ıas segu´n las figuras 4-1 y 5-4 .
6. Ana´lisis de Resultados
En este cap´ıtulo se utiliza el me´todo de elementos finitos FEM con el objetivo de conocer
el comportamiento de resistencias e inductancias de devanados de transformadores en la
frecuencia, luego se aplica vector fitting para calcular los elementos del circuito Mombello
equivalente con el propo´sito de simular resonancias.
6.1. Ana´lisis de la Espira Conductora Usando Circuito
Mombello
En la figura 6-1 se observa el circuito Mombello equivalente de la espira conductora estudiada
en el capitulo 3.
Rr Lr
R2 L2
R1 L1
R0 L0
M0r
M02
M01
C1 C2
Figura 6-1.: Circuito Mombello de Una Espira
La distribucio´n de densidad de corriente dentro del conductor para diferentes frecuencias
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se puede observar en la figura 6-2. La relacio´n de |J | a bajas frecuencias 1 [Hz] y altas
frecuencias 1 [MHz] es alrededor de 18 veces. ~J tiende a establecerse en la superficie del
conductor con una distribucio´n no homoge´nea. En el centro del conductor |J | tiende a ser
cero a medida que aumenta la frecuencia.
a. b.
c. d.
Figura 6-2.: |J | en una Espira [A/mm2]. a) 1 [Hz], b) 10 [KHz], c) 100 [KHz], d) 1 [MHz]
La distribucio´n de intensidad de campo magne´tico |H| dentro de la espira conductora se
puede observar en la figura 6-3 para diferentes valores de frecuencias, aunque los valores
ma´ximos de |H| son similares y se encuentran en las superficie del conductor dentro de este
la distribucio´n es diferente. Las corrientes de eddy inducidas dentro del conductor generan
un campo magne´tico que se opone a la variacio´n del campo que lo genera.
El flujo magne´tico φM dentro del conductor descrito en la ecuacio´n (B-12) disminuye a me-
dida que aumenta la frecuencia debido a que este es proporcional a la densidad de flujo ~B. Si
se calcula la inductancia de la espira a partir de la ecuacio´n (B-14), la corriente se mantiene
constante, pero el flujo disminuye con la frecuencia generando que el valor de la inductancia
sea inversamente proporcional a ω. Vale la pena recordar que esta disminucio´n de flujo solo
se presenta en el interior de conductor, en volumen exterior el valor del flujo permanece
6.1 Ana´lisis de la Espira Conductora Usando Circuito Mombello 37
constante en la espira conductora.
a. b.
c. d.
Figura 6-3.: |H| en una Espira [A/m]. a) 1 [Hz], b) 10 [KHz], c) 100 [KHz], d) 1 [MHz]
En el circuito equivalente de la figura 6-1 a media que se aumenta el nu´mero de ramas
adicionales r = 1, r = 2, r = 4 se mejora la correlacio´n entre la resistencia, inductancia e
impedancia, tal como se puede observar en las figuras 6-4 y 6-5. Para r = 4 circuitos adi-
cionales la correlacio´n entre los valores simulados mediante FEM y los calculados mediante
vector fitting son cercanos al 100%.
Los valores de inductancia y resistencia para r = 1, aproximados mediante funciones racionales,
tienen un bajo nivel de correlacio´n; para la impedancia Z = R+jωL la correlacio´n es mayor,
como se puede observar en la figura 6-5. Para r = 2 se mantienen las diferencias entre el
comportamiento simulado de R y L y el calculado mediante vector fitting, pero el valor de
la impedancia Z es similar.
La influencia del nu´mero de loops adicionales dentro del circuito resonante 6-1 se observa
en la figura 6-6. Para r = 1 loops la resistencia descrita mediante la funcio´n racional (5-9)
es mayor en la frecuencia a la que ocurre la resonancia y origina que el valor de tensio´n
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Figura 6-4.: Fitting de R y L para Diferentes Loops Adicionales
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Figura 6-5.: Fitting de Z para Diferentes Loops Adicionales
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Figura 6-6.: Tensio´n en la Espira Conductora para Diferentes Loops
simulada con r = 1 sea menor. La inductancia tiene un valor menor para r = 1, esto trae
como consecuencia que la frecuencia a la que se presenta la resonancia sea mayor.
Para un valor de r = 2 la resistencia es mayor durante la resonancia, esto genera una
disminucio´n en la valor ma´ximo de la tensio´n, el valor de la inductancia es menor generando
un desplazamiento de la resonancia hacia una mayor frecuencia.
6.2. Ana´lisis de los Devanados de Transformadores
La validacio´n del modelo se realizo´ con mediciones de tensio´nes en cada nodo e impedancias
propias y mutuas hechas en [19]. El transformador en estudio posee un nu´cleo de hierro de
tres columnas tipo apilado, con 12 bobinas tipo disco de 10 espiras cada uno que conectadas
en serie conforman el devanado bajo estudio. El conductor de las espiras es de tipo rectan-
gular con dimensiones 2,5× 7,5 [mm] con un radio de curvatura de 0,5 [mm].
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En la figura 6-7 se observa la tensio´n medida en el nodo 2 y la tensio´n calculada utilizando
el circuito equivalente Mombello con cuatro loops adicionales r = 4. Los para´metros del
circuito son calculados en base a las impedancias medidas, a las cuales se les aplica vector
fitting para el calculo de los elementos resistivos e inductivos.
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Figura 6-7.: Tensio´n en el Nodo 2
En la figura 6-8 se muestra el calculo y la medicio´n de tensio´n en el nodo 9. Se puede
observar una correlacio´n cercana al 99% entre las medidas y el calculo a partir de un circuito
equivalente tanto para el nodo 2 como para el 9. Los valores de los para´metros calculados
para este circuito se encuentran en el ape´ndice D.
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Figura 6-8.: Tensio´n en el Nodo 9
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6.2.1. Influencia de Elementos Constantes
En esta seccio´n se analiza la influencia de utilizar elementos constantes en el devanado bajo
estudio. En las figuras 6-9 y 6-10 se observa el comportamiento de la tensio´n. El compor-
tamiento es muy similar al estudiado en el capitulo 3, en el que se analiza la espira con-
ductora. Como consecuencia de utilizar elementos resistivos constantes se presentan mayores
tensio´nes en las diferentes frecuencias de resonancia. Al utilizar inductancias que no var´ıan
con la frecuencia, se va a presentar un desplazamiento de las frecuencias de resonancia. Co-
mo la inductancia disminuye con la frecuencia, el desplazamiento de las resonancias va a ser
hacia frecuencias ma´s bajas, como consecuencia de usar inductancias constantes.
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Figura 6-9.: Influencia de Elementos Constantes en la Tensio´n del Nodo 2
Al utilizar resistencias constantes DC, se aumentan los valores ma´ximos de las resonancias
a medida que la frecuencia se incrementa, esto es debido a que la relacio´n entre resistencias
AC y DC se incrementan a altas frecuencias.
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Figura 6-10.: Influencia de Elementos Constantes en la Tensio´n del Nodo 2, Diagrama de
Bode
6.2.2. Influencia del Nu´mero de Loops
El circuito equivalente Mombello, esta compuesto por diferentes loops adicionales que le dan
una mejor aproximacio´n al comportamiento de los elementos resistivos e inductivos, y por
ende, describe de una mejor manera la matriz de impedancias Z en la frecuencia mediante
elementos R y L constantes. El incremento del nu´mero de loops adicionales trae como con-
secuencia un mayor taman˜o de la matriz Z. En la figura 6-11 se puede observar la influencia
del nu´mero de loops adicionales (r = 1, r = 2, r = 4) comparada con la tensio´n medida en el
nodo 2.
En la figura 6-11 se muestra como el nu´mero de loops solo afecta la respuesta a bajas
frecuencias, esto se explica con la ayuda de la figura 6-12, en la que se puede observar que
la aproximacio´n utilizando funciones racionales para bajas frecuencias con r = 1 y r = 2
presenta baja correlacio´n, pero para altas frecuencias tienen comportamientos muy similares.
En la primera resonancia se presenta una variacio´n en la amplitud y un desplazamiento en
la frecuencia.
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Figura 6-11.: Tensio´n en el Nodo 2 para Diferentes Nu´mero de Loops
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Figura 6-12.: R1i y L1i con Diferentes Nu´mero de Loops en Funcio´n de la Frecuencia
6.2.3. Modelamiento Mediante FEM
A partir de la geometr´ıa del transformador bajo estudio, se modelo mediante elementos fini-
tos con el fin de calcular impedancias propias y mutuas aplicando superposicio´n. Para el
modelamiento del nu´cleo su utilizo´ la permeabilidad inicial en la curva BH de µr = 350,
una conductividad igual a σ = 3,5 × 106 [ S
m
] y un espesor de lamina de L = 0,3 [mm]. El
comportamiento de la parte real e imaginaria de la permeabilidad compleja µ∗ se puede
observar en la figura 6-13, calculada con la ecuacio´n (3-14).
El modelo de elementos finitos fue analizado en el modulo AC/DC/,Magnetic − Fields
del Software Comsol MultiphysicsTM, y se estudio´ como un problema en el dominio de la
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frecuencia. En el enmallado se utilizaron 186670 elementos triangulares y se realizo´ una
distribucio´n manual del nu´mero de elementos en los ve´rtices del nu´cleo y de cada conductor,
con el fin de minimizar el error debido al efecto skin depth. Para el barrido en frecuencia
se hizo una distribucio´n logar´ıtmica de 50 frecuencias entre 1 [kHz] y 500 [kHz] con el fin
de describir el comportamiento de la impedancia. Como fuente se utilizo´ una intensidad de
corriente iii = 1 [A]. Las impedancias propias y mutuas se calcularon con la ecuacio´n (B-20).
Para la obtencio´n de la matriz Z se realizaro´n 50× 12 simulaciones.
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Figura 6-13.: Permeabilidad Compleja µ∗
La tensio´n en el nodo 2, medida y calculada a partir de simulaciones realizadas en FEM ,
con la ayuda de un circuito equivalente se observa en la figura 6-14, donde la respuesta en
frecuencia FRA conserva un comportamiento similar respecto a la forma de las resonancias,
presenta´ndose un desplazamiento en las frecuencias de resonancia a medida que aumenta ω.
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Figura 6-14.: Tensio´n en el Nodo 2 Mediante FEM
El comportamiento de las resistencias e inductancias propias y mutuas calculadas y medidas
se observa en las figuras 6-15 y 6-16, donde el comportamiento es similar.
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Figura 6-15.: R1i Medidas y Calculadas en Funcio´n de la Frecuencia
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Figura 6-16.: L1i Medidas y Calculadas en Funcio´n de la Frecuencia
Influencia del Nu´cleo
La influencia del nu´cleo se puede modelar con la variacio´n de la permeabilidad y la conduc-
tividad dentro de la permeabilidad compleja. Para poder observar la influencia del nu´cleo
se plantean dos escenarios, el primero consiste en mantener la conductividad constante y
variar la permeabilidad µr. El comportamiento de µ
∗ se observa en la figura 6-17. A medida
que aumenta la permeabilidad µr aumenta la parte real e imaginaria de la permeabilidad
compleja µ∗.
La tensio´n en el nodo 2 con diferentes valores de µr se presenta en la figura 6-18 donde se
puede observar como a pesar de cambiar los valores de permeabilidad inicial, las frecuencias
de resonancia se mantienen.
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Figura 6-17.: Influencia de µr en µ
∗
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Figura 6-18.: Influencia de la Permeabilidad en la Tensio´n del Nodo 2
La variacio´n de R y L para diferentes valores de µr se observa en las figuras 6-19 y 6-20,
donde se puede apreciar la variacio´n en los para´metros resistivos e inductivos.
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Figura 6-19.: Influencia de la permeabilidad en R1i
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Figura 6-20.: Influencia de la permeabilidad en L1i
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El segundo escenario consiste en mantener constante a µr y variar σ. La variacio´n de la
permeabilidad compleja se observa en la figura 6-21, donde se presenta un desplazamiento
en la frecuencia de µ∗.
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Figura 6-21.: Influencia de σ en µ∗
El comportamiento de la tensio´n en el nodo 2 de la figura 6-22 es muy similar al escenario
uno, en el que se varia la permeabilidad inicial, y los valores de las frecuencias de resonancia
se mantienen. Al variar la conductividad, los elementos resistivos se ven influenciados a
diferencia de las inductancias tal como se observa en las figuras 6-23 y 6-24.
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Figura 6-22.: Influencia de la Conductividad en la Tensio´n del Nodo 2
-50
0
50
100
150
200
0 100 200 300 400 500
R
e
s
i
s
t
a
n
c
e
 
[
Ω
]
 
Frequency [kHz]
σ = 1.0x106 [S/m]
σ = 3.5x106 [S/m]
σ = 10x106  [S/m]
Figura 6-23.: Influencia de la Conductividad en R1i
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Figura 6-24.: Influencia de la Conductividad en L1i
La poca influencia de los para´metros del nu´cleo en la respuesta en frecuencia, se puede
analizar desde el punto de vista matricial, tomando como base el teorema de matrices simi-
lares que dice: dos matrices son similares si tienen los mismos eigenvalores [43]. Los valores
del segundo eigenvalor en funcio´n de la frecuencia de la matriz Z−1 se presentan en la figura
6-25 donde se puede observar claramente que para las simulaciones en FEM , en las que
se variaron los para´metros del nu´cleo, el valor del eigenvalor es el mismo. El eje Y corre-
sponde a los diferentes escenarios, el caso 1 corresponde al valor del eigenvalor de la matriz
de impedancias medidas, en este resultado se observan variaciones tanto en la frecuencia
como en el valor del eigenvalor respecto a simulaciones. El valor de 2 corresponde a µr = 50
y σ = 3,5 × 106[ S
m
], el valor de 3 es para la condicio´n µr = 350 y σ = 3,5 × 106[ Sm ], el
ve´rtice 4 corresponde a µr = 800 y σ = 3,5 × 106[ Sm ], el valor de 5 coincide con los valores
de µr = 350 y σ = 1 × 106[ Sm ], finalmente para el ultimo ve´rtice los valores son µr = 350 y
σ = 10× 106[ S
m
].
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Figura 6-25.: Segundo Eigenvalor de Z−1 en funcio´n de ω
Otra propiedad de las matrices similares es que poseen el mismo determinante [44]. En la
figura 6-26 se muestran los valores del determinante en funcio´n de la frecuencia, se observa
un comportamiento similar respecto a la frecuencia para cada simulacio´n mediante FEM .
El comportamiento entre los eigenvalores y el determinante respecto a las mediciones y sim-
ulaciones de impedancia difieren.
A pesar que las propiedades del nu´cleo influencian de manera significativa, los valores de los
elementos del matriz de impedancias Z, las inversas de estas matrices Z−1 son similares, por
lo que las respuestas en frecuencia de los devanados son parecidas.
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Figura 6-26.: Determinante de Z−1(ω)
La influencia de las propiedades del nu´cleo tambie´n se puede observar haciendo un ana´lisis
de sensibilidad al circuito de la figura 6-27.
R1 L1 L2 R2M12
C1 C2
Figura 6-27.: Circuito Resonante Acoplado Magne´ticamente
Este ana´lisis se basa en la impedancia Z de cada bobina que es descompuesta en dos partes,
como se muestra en la ecuacio´n (6-1). Donde Zstray es la impedancia debida al flujo disperso
y Zcore es la impedancia asociada al nu´cleo.
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Z = Zstray + Zcore (6-1)
Tomando como base el trabajo desarrollado por S. Mitchell, donde supone que la inductancia
asociada al nu´cleo es igual para cada bobina o seccio´n del devanado [24]. Las corrientes de
malla del circuito 6-27 se pueden describir mediante el sistema de ecuaciones de la expresio´n
(6-2).
e =
(
R+ sLstray + sLcore +
1
s
Y
)
· i (6-2)
El ana´lisis de sensibilidad consiste en variar los valores de la inductancia Lcore, y calcular el
valor de la tensio´n en el condensador C1, como se aprecia en la figura 6-28. Se analiza que
para valores de Lcore ≫ Lstray hay poca y nula influencia de la inductancia del nu´cleo en la
respuesta del circuito. En el capitulo 4 se pudo observar que la impedancia con nu´cleo de
aire es menor que la impedancia con nu´cleo de hierro, por lo tanto podemos concluir que la
impedancia de flujo disperso es aun menor.
Figura 6-28.: Influencia de ω y Lcore en Circuitos Resonantes
Los valores de los para´metros del circuito de la figura 6-27 se encuentran en la tabla 6-1.
6.2 Ana´lisis de los Devanados de Transformadores 55
Para´metro e1 L1stray L2stray M12stray C1 C2 R1 R2
Valor 1 [V ] 10 [µH ] 12 [µH ] 4 [µH ] 20 [µF ] 20 [µF ] 100 [mΩ] 100 [mΩ]
Tabla 6-1.: Para´metros del Circuito Acoplado Resonante
En la figura 6-29 se puede observar la sensibilidad a la variacio´n de las inductancias por
flujo disperso, al contrario de lo que sucede con la inductancia asociada al nu´cleo, estos
valores de Lstray afectan de manera significativa el valor de la tensio´n en el condensador,
aproximadamente en 5 veces.
Figura 6-29.: Influencia de Lstray y Lcore en Circuitos Resonantes
Desplazamientos Axiales
El ana´lisis FRA originalmente se propuso como me´todo de diagnostico para detectar defor-
maciones axiales. En este proyecto, el transformador bajo prueba se simulo´ mediante FEM
para tres deformaciones axiales. La primera consiste en modelar el caso en que el devanado
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se comprime y se reduce la distancia entre discos a 4 [mm]. El segundo caso es el devanado
tal como se fabrico´ con una separacio´n entre discos de 6 [mm]. El u´ltimo caso consiste en
modelar una descompresio´n del devanado aumentando la distancia entre discos a 9 [mm].
Los resultados se observan en la figura 6-30, donde se presenta un desplazamiento en las
frecuencias de resonancia a medida que cambia la separacio´n entre discos.
Las deformaciones axiales en devanados de transformadores pueden ser diagnosticadas a par-
tir de corrimientos en las frecuencias de resonancia, si hay desplazamiento hacia frecuencias
superiores significa que el devanado se comprimio´, al comprimirse la relacio´n entre induc-
tancias propias y mutuas disminuyen debido a que esta´n mas cerca y esto genera que las
resonancias se produzcan a mayores frecuencias. Caso contrario para desplazamientos axi-
ales donde la relacio´n entre impedancias propias y mutuas aumenta y por ende las resonancias
ocurren a menores frecuencias.
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Figura 6-30.: Influencia de los Desplazamientos Axiales en la Tensio´n del Nodo 2
En la figura 6-31 se puede observar las variaciones de R y L para las diferentes deforma-
ciones axiales. El comportamiento es similar para cada caso, pero los valores de las resonan-
cias var´ıan considerablemente. La relacio´n entre impedancias propias y mutuas aumentan a
medida que se presenta un desplazamiento axial entre discos de devanados, esto genera un
desplazamiento en las frecuencias de resonancia. Los resultados concuerdan con los obtenidos
en [45] donde el prensado de devanados genera una disminucio´n de la distancia axial entre
discos de devanados.
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Figura 6-31.: Influencia de los Desplazamientos Axiales en R1i y L1i
El algoritmo vector fitting se ajusta al circuito equivalente Mombello tanto para el mode-
lamiento de simples resistencias e inductancias variantes con la frecuencia, como para com-
plejas redes circuitales con elementos R y L propios y mutuos dependientes de la frecuencia.
La utilizacio´n de FEM permitio´ hacer un ana´lisis de sensibilidad de la influencia del nu´cleo
en FRA, analizando la matriz de impedancias y el circuito resonante; se determino´ la ba-
ja influencia del nu´cleo debido a que las matrices son similares independientemente de los
valores de los para´metros. Igualmente se demostro´ mediante FEM una alta sensibilidad de
FRA a los desplazamientos axiales en bobinas de los devanados.
En la figura 6-32 se resume el procedimiento utilizado para el calculo de resonancias en
transformadores para ana´lisis FRA en este proyecto.
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Figura 6-32.: Procedimiento para el Calculo de Resonancias
7. Conclusiones
El presente trabajo de investigacio´n permitio´ modelar la respuesta en frecuencia de devana-
dos de transformadores para ana´lisis FRA a partir de un circuito equivalente que representa
la variacio´n frecuencial de los elementos resistivos e inductivos.
La distribucio´n de campos magne´ticos dentro de los conductores juega un papel significativo
en el comportamiento de resistencias en inductancias en funcio´n de la frecuencia, afectando
las resonancias tanto en magnitud, como en la frecuencia de resonancia. En este trabajo se
comparo´ la influencia de utilizar elementos constantes vs elementos variables con la frecuen-
cia para una espira conductora y en el devanado de un transformador donde se pudo apreciar
la influencia en la magnitud y en la frecuencia de resonancia.
Las caracter´ısticas de distribucio´n de la intensidad de flujo magne´tico ~H dentro del nu´cleo
del transformador permite que se modele mediante un problema de corrientes de eddy en
una dimensio´n, obteniendo como resultado una permeabilidad compleja. Al utilizar la per-
meabilidad compleja se reduce el taman˜o del problema desde el punto de vista del me´todo
de elementos finitos FEM .
El modelamiento de transformadores en 3D usando FEM requiere de una gran cantidad
de recursos computacionales y por tanto es necesario reducir el problema a dos dimensiones
(2D). Esto es posible a trave´s de un nuevo nu´cleo equivalente en 2D que posea una reluc-
tancia equivalente al nu´cleo en 3D.
Los modelos circuitales de devanados de transformadores utilizan elementos R y L variables
con la frecuencia, trayendo como consecuencia que solo sea aplicable para el ana´lisis en esta-
do estable, ya que para cada frecuencia es necesario recalcular dichos elementos. El circuito
equivalente Mombello permite modelar con precisio´n la dependencia frecuencial de los ele-
mentos resistivos e inductivos a trave´s de elementos constantes generando una gran ventaja
porque permite ser aplicable para cualquier tipo de ana´lisis. En este trabajo se demostro´ la
adaptabilidad del circuito Mombello para diferentes comportamientos de impedancias.
Al circuito equivalente Mombello es posible asociarle una interpretacio´n f´ısica de los difer-
entes feno´menos electromagne´ticos (efecto piel y efecto proximidad) que se presentan dentro
de conductores acoplados magne´ticamente.
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El algoritmo vector fitting describe correctamente del comportamiento de los elementos resis-
tivos e inductivos en la frecuencia mediante funciones racionales. Estas funciones racionales
permiten calcular los elementos del circuito equivalente Mombello.
El modelamiento mediante FEM de las impedancia mutuas y propias a partir del conocimien-
to de la geometr´ıa y los materiales permite describir el comportamiento de dichas impedan-
cias, con el objetivo de aplicar vector fitting y calcular los elementos del circuito Mombello.
En este trabajo se analizo´ la influencia del nu´cleo en el calculo de resonancias, y se observo´ co-
mo los valores de impedancias propias y mutuas var´ıan dra´sticamente pero mantienen el mis-
mo comportamiento en la respuesta en frecuencia y no se ven afectadas por los para´metros
del nu´cleo en altas frecuencias. Se analizo´ como estas matrices de impedancias son similares
ya que poseen los mismos eigenvalores y determinantes. Por otro lado se realizo´ un ana´lisis
de sensibilidad a las impedancias de flujo disperso y las impedancias del nu´cleo en el que se
corroboran los resultados respecto a la influencia del nu´cleo.
El uso de FEM en este trabajo permitio´ analizar las deformaciones axiales en devanados.
Estas deformaciones del modelo planteado por este proyecto son claramente identificables
mediante un ana´lisis FRA. La sensibilidad de la prueba FRA a este tipo de desplazamientos
axiales es su principal caracter´ıstica, debido a que son dif´ıcilmente detectados por otro tipo
de pruebas. Las deformaciones axiales son comunes en transformadores producto de corto-
circuitos, deficiencias de produccio´n y problemas de transporte.
8. Trabajos Futuros
El procedimiento desarrollado en este trabajo para el calculo de circuitos equivalentes que
modelan la dependencia frecuencial puede ser aplicado en motores ele´ctricos, lineas de trans-
misio´n, cables y dema´s elementos donde se requiera modelar feno´menos transitorios y ana´lisis
de respuesta en frecuencia.
En este trabajo se analizo´ la influencia del nu´cleo y las deformaciones axiales mediante
FEM . La influencia de cortocircuitos entre espiras, deformaciones radiales, descentramiento
de devanados y dema´s feno´menos que afecte la geometr´ıa y las propiedades de los materiales
tambie´n puede ser estudiada con la ayuda de FEM .
El efecto del nu´cleo en tres dimensiones debe ser analizado, ya que puede influir en el calculo
de la impedancias, espec´ıficamente las inductancias de flujo disperso, tal como lo menciona
[46].
El uso de elementos finitos para simulaciones 3D requiere de grandes recursos computa-
cionales hacie´ndolo ineficiente para modelar distribucio´n de campos electromagne´ticos en
devanados de transformadores, por lo que se hace necesario explorar y adoptar otros me´to-
dos nume´ricos o semi-nume´ricos para la solucio´n de ecuaciones diferenciales.
Diferentes te´cnicas de ana´lisis de sen˜ales se pueden aplicar al circuito equivalente de devana-
dos que se presento´ en este trabajo con el objetivo de analizar la sensibilidad y la posible
informacio´n que pueda ser obtenida.
A. Prueba FRA
En esta seccio´n se hace una breve descripcio´n de la metodolog´ıa utilizada para realizar
pruebas para el ana´lisis de respuesta en frecuencia.
La prueba de respuesta en frecuencia consiste en aplicar una sen˜al ya sea un impulso o un
barrido en frecuencia en una terminal de un devanado y mediar la respuesta usualmente en
otro devanado [14], en la figura A-1 se puede observar en forma esquema´tica el objetivo de
la prueba FRA.
G (s)
Vs (s) Vr (s)
Figura A-1.: Funcio´n de Transferencia en Pruebas FRA
La funcio´n de transferencia G (s) se calcula a partir de mediciones de tensio´n segu´n la
ecuacio´n (A-1).
G (s) =
Vr (s)
Vs (s)
(A-1)
Diferentes tipos de conexiones han sido propuestos para el ana´lisis de respuesta en frecuencia,
estos dependen de:
Tipo de conexio´n del transformador Y,D, Z
Nu´mero de devanados
Posicio´n del devanado de regulacio´n
Nu´mero de Fases
Para los transformadores trifa´sicos se han propuesto diferentes pruebas que dependen de la
conexio´n de los terminales, el CIGRE [14] las clasifica en los siguientes grupos: Capacitancia
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entre devanados, Inductancia entre devanados, end-to-end en circuito abierto, end-to-end
en cortocircuito. En la figura A-2 se muestra la configuracio´n de la prueba end-to-end en
circuito abierto para un transformador trifa´sico con conexio´n Dy.
L L L
L L L
Vs Vr
Figura A-2.: Prueba end-to-end en Circuito Abierto para un Transformador Trifa´sico
Los tipos de conexiones son sensibles a diferentes deformaciones, en un estudio realizado [47]
se muestra la sensibilidad de cada medicio´n para detectar diferentes tipos de deformaciones
que se puedan presentar en un amplio rango de transformadores.
El ana´lisis de respuesta en frecuencia originalmente se aplico´ utilizando un impulso en baja
tensio´n, con el transcurso del tiempo esta te´cnica fue depurada y se paso´ al uso de barridos
en frecuencia ya que presenta una mejor relacio´n sen˜al/ruido y repetibilidad. En los u´ltimos
an˜os se ha llegado a acuerdos como nu´mero de puntos 1000− 3000, frecuencia de aplicacio´n
1 [MHz], tipo de medicio´n (funcio´n de transferencia), ana´lisis de magnitud y fase, en los que
la prueba FRA es aplicable y ma´s susceptible a detectar posibles fallas en transformadores
[48].
Con el constante intere´s por la aplicacio´n y registro de la prueba FRA para su posterior
comparacio´n entre mediciones, se ha desarrollado una nueva te´cnica que nuevamente utiliza
impulsos de tensio´n, con el objetivo de ser aplicable online [49].
B. Me´todo de los Elementos Finitos
B.1. Planteamiento Matema´tico
El me´todo de los elementos finitos FEM , se ha utilizado como me´todo nume´rico para re-
solver problemas modelados mediante ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de
frontera. FEM consiste en resolver la ecuacio´n diferencial en cada punto de la geometr´ıa
discretizada mediante nodos que generan una red llamada malla, como resultado es generado
un sistema de ecuaciones que describe un dominio del problema. En resumen FEM consiste
en subdividir la geometr´ıa en pequen˜os subdominios llamados elementos finitos y expre-
sar la ecuacio´n diferencial asociada con las condiciones de frontera [50]. La gran ventaja que
presenta este me´todo es la posibilidad de ser utilizado para cualquier geometr´ıa y materiales.
Para el caso de problemas de electromagnetismo, se resuelven las ecuaciones de Maxwel en
forma diferencial. Debido al amplio rango de problemas en electromagnetismo es posible
utilizar solo algunas ecuaciones. Para este trabajo en el que se calculo´ la resistencia e induc-
tancia en funcio´n de la frecuencia menor a 1 [MHz] es posible desacoplar las ecuaciones de
Ampere y Faraday.
La ecuacio´n de Ampere Maxwel (B-1) expresada en forma diferencial describe el compor-
tamiento de campos ele´ctricos y magne´ticos en un medio.
∇× ~H = ~J + ∂
~D
∂t
(B-1)
La densidad de corriente ~J de la ecuacio´n (B-1) se descompone en densidad de corriente
externa ~Je producto de un campo aplicado y la densidad de corriente inducida producto de
la ley de Faraday σ ~E [51]. La ecuacio´n de Ampere-Maxwell expresada en el dominio de la
frecuencia se muestra en la ecuacio´n (B-2).
∇× ~H = ~Je + σ ~E + jω ~D (B-2)
Utilizando la relacio´n constitutiva para intensidad de campo ele´ctrico ~E y densidad de campo
ele´ctrico ~D, ~D = ǫ ~E se obtiene la ecuacio´n (B-3).
∇× ~H = ~Je + σ ~E + jωǫ ~E (B-3)
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En problemas de magnetismo solucionados a partir de FEM se introduce un nuevo campo
vectorial denominado potencial magne´tico ~A, que es la variable independiente del sistema
de ecuaciones. El objetivo de utilizar el campo ~A es por la posibilidad de derivar campos
ele´ctricos y magne´ticos a partir de las relaciones (B-4) y (B-5).
~B = ∇× ~A (B-4)
~E = −∂
~A
∂t
(B-5)
Combinando las ecuaciones (B-2), (B-4) y (B-5) se obtiene la ecuacio´n de Ampere-Maxwell
(B-6) en funcio´n de ~A para campos en el dominio de la frecuencia.
(
jσω + ω2ǫ
)
~A +∇×
(
1
µ
∇× ~A
)
= ~Je (B-6)
La ecuacio´n diferencial (B-6) es desarrollada mediante el me´todo de elementos finitos donde
la variable independiente es ~A.
B.1.1. Formulacio´n de FEM 2D
En la figura B-1 se puede observar un elemento finito triangular con nodos i, j, k, en el que
cada nodo, la variable desconocida es el potencial magne´tico ~A [52], como se analizo´ en la an-
terior seccio´n a partir de esta cantidad es posible determinar campos ele´ctricos y magne´ticos.
i
(xi, yi)
j
(xj , yj)
k
(xk, yk)
Figura B-1.: Elemento Finito Triangular
La solucio´n de la ecuacio´n diferencial (B-6) mediante elementos finitos en problemas 2D en
que las fuentes externas ~Je esta´n en la direccio´n aφ o az, el campo vectorial ~A solo tiene
componentes en alguna de estas direcciones dependiendo del tipo de geometr´ıa.
Expandiendo la ecuacio´n (B-4) se obtiene la ecuacio´n (B-7).
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~B =


ax ay az
∂
∂x
∂
∂y
∂
∂z
0 0 AZ

 (B-7)
Volviendo a la figura B-1, se asume que el potencial magne´tico var´ıa linealmente y se expresa
en cualquier punto del triangulo mediante las funciones de la ecuacio´n (B-8) [52].
Ai = C1 + C2xi + C3yi
Aj = C1 + C2xj + C3yj
Ak = C1 + C2xk + C3yk
(B-8)
De las anteriores expresiones se obtienen funciones elementales Ne que dependen de la ge-
ometr´ıa y del tipo malla. A partir de Ne y aplicando el me´todo de elementos finitos y
Galerkien a la ecuacio´n diferencial (B-6), se genera la matriz de coeficientes K calcula´ndola
a partir de la ecuacio´n (B-9).
[K] =
∑
Ω
1
µ
∫∫
△e
(
∂NTe
∂x
∂Ne
∂x
+
∂NTe
∂y
∂Ne
∂y
)
dx dy (B-9)
Donde Ω es la regio´n que limita el problema y △e es el a´rea del elemento triangular. Final-
mente, el potencial magne´tico se calcula solucionando el sistema de ecuaciones (B-10) donde
el vector F depende de las condiciones de borde.
[K] · [A] = [F] (B-10)
B.2. Geometr´ıa
La geometr´ıa modelada mediante FEM se observa en la figura B.2, en esta se puede apreciar
la forma del nu´cleo equivalente en 2D y la distribucio´n de intensidad de campo magne´tico
cuando fluye una intensidad de corriente en la bobina superior.
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Figura B-2.: Geometr´ıa Modelada en FEM
B.3. Materiales
Para moldeamiento mediante FEM se definieron tres materiales, las caracter´ısticas de estos
se presentan en la tabla B-1.
Material µr σ
[
S
m
]
Aire 1 0
Cobre 1 5,8× 106
Hierro 350 3,5× 106
Tabla B-1.: Propiedas de los Materiales Usados en FEM
B.4. Condiciones de Frontera
Debido a la utilizacio´n de la simetr´ıa de rotacio´n para modelar el transformador, es nece-
sario imponer condiciones de frontera, esta consiste en limitar las fronteras exteriores y el
eje de simetr´ıa del problema imponiendo que la densidad de campo magne´tico ~B normal
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a la superficie sea cero como se muestra en la ecuacio´n (B-11) en te´rminos del potencial
magne´tico.
~n× ~A = 0 (B-11)
B.5. Pos-Proceso
Para el calculo´ de inductancias propias y mutuas se utiliza el flujo magne´tico. ~B se obtiene de
la ecuacio´n (B-4) y a partir de este se calcula el flujo magne´tico φM con la ecuacio´n (B-12).
φM =
∫
~B · d~S (B-12)
La intensidad de corriente i se calcula a partir de ~J como se muestra en la ecuacio´n (B-13).
i =
∫
~J · d~S (B-13)
Con el flujo φM y la corriente i (obtenida a partir de la ecuacio´n B-13) que circula en un
medio, es posible determinar la inductancia L de un elemento con la ayuda de la expresio´n
(B-14).
L =
φM
i
(B-14)
La inductancia se pude calcular a partir del potencial magne´tico vectorial ~A, remplazando
φM en la ecuacio´n (B-14) por las expresiones (B-12) y (B-4) se tiene como resultado la
ecuacio´n (B-15).
L =
∫
∇× ~A · d~S∫
~J · d~S
(B-15)
Para reducir la complejidad del calculo se usa el teorema de stokes (ecuacio´n B-16).∮
l
~A · d~l =
∫
S
(
∇× ~A
)
· d~S (B-16)
El teorema Stokes se aplica en la ecuacio´n (B-15) [53] para reducir la complejidad del calculo,
generando la expresio´n (B-17).
L =
∮
l
~A · d~l∫
~J · d~S
(B-17)
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Finalmente la densidad de corriente se puede expresar en te´rminos de ~A con base en la
ecuacio´n (B-6).
L =
∮
l
~A · d~l
∫
∇×
(
1
µ
∇× ~A
)
· d~S
(B-18)
Para el calculo´ de la impedancia Z se utiliza la ley de Ohm, pero antes hay que conocer la
tensio´n v del elemento (ecuacio´n B-19).
v =
∫
~E · d~l (B-19)
Finalmente, las impedancias propias y mutuas Z, son calculadas con la ecuacio´n (B-20).
Zij =
vij
iii
(B-20)
C. Representacio´n del Nu´cleo en 2D
El circuito magne´tico del nu´cleo se puede representar en simetr´ıa de rotacio´n utilizando el
procedimiento desarrollado por [20], donde se modifica la pierna exterior y el yugo en 2D en
base al circuito magne´tico para la pierna exterior. En este trabajo se muestra el calculo de
las dimensiones del nu´cleo en 2D en simetr´ıa de rotacio´n para la pierna central.
El la figura C-1 se puede observar las dimensiones del nu´cleo apilado.
Ds
Ds
Hw Es
Figura C-1.: Dimensiones del Nu´cleo Apilado
La reluctancia del yugo es funcio´n de la distancia entre piernas Es, de la permeabilidad del
nu´cleo y de la seccio´n transversal del nu´cleo, tal como se muestra en la ecuacio´n (C-1).
ℜY oke =
Es
µ · ALeg (C-1)
La reluctancia de las piernas del transformador se calcula con base en la expresio´n (C-2).
ℜLeg =
Hs +Ds
µ · ALeg (C-2)
Las anteriores expresiones sirven para calcular las reluctancias del transformador, tal como
se muestra en la figura C-2.
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ℜ L
eg
ℜ L
eg
ℜ L
eg
ℜY oke ℜY oke
ℜY oke ℜY oke
Figura C-2.: Reluctancias en un Nu´cleo Apilado
El circuito magne´tico equivalente ℜEq visto desde la pierna central del transformador se
calcula con base en la expresio´n (C-3).
ℜEq = ℜLeg +
2 · ℜY oke + ℜLeg
2
(C-3)
La reluctancia equivalente de la ecuacio´n (C-3) se puede expresar de la forma de la ecuacio´n
(C-4).
ℜEq =
ℓEq
µ · ALeg (C-4)
Remplazando las ecuaciones (C-1), (C-2) y (C-4) en (C-3) y factorizando µ · ALeg se puede
calcular una nueva longitud equivalente ℓEq que depende u´nicamente de las dimensiones del
nu´cleo, como se observa en la ecuacio´n (C-5).
ℓEq = Hw +Ds +
2 · Es +Hw +Ds
2
(C-5)
C.1. Modelo 2D con Simetr´ıa de Rotacio´n
En base en la ecuacio´n (C-3) se puede calcular un circuito magne´tico equivalente con simetr´ıa
de rotacio´n en 2D. Este nuevo nu´cleo se describe en la figura C-3. La variacio´n de la altura
del yugo se hace con el fin de mantener una misma seccio´n en todo el nu´cleo ALeg cuando
este rote respecto al eje de sime´trica axial y se cumpla la ecuacio´n (C-4). Esta altura es
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descrita mediante la funcio´n h(r).
ℜ 1
ℜ2
ℜ2
ℜ 3
Ds
Ds/2
Hw
D1
D2
Figura C-3.: Cricuito Magne´tico Equivalente para Simetr´ıa de Rotacio´n
La funcio´n h tiene un valor de Ds
2
cuando r = (Ds/2).
h (Ds/2) =
Ds
2
(C-6)
La longitud de la pierna se encuentra en la expresio´n (C-7).
ℓleg = Hw +
Ds
2
(C-7)
La seccio´n transversal del nu´cleo se calcula en base al a´rea de una circunferencia a la que se
aproxima la pierna (ecuacio´n (C-8)).
Aleg = π
(
Ds
2
)2
(C-8)
Luego se calcula la longitud del yugo, el u´nico valor que no se conoce y se requiere calcular
es D2.
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ℓY oke = Es −
Ds
2
+
D2 −D1
2
(C-9)
La longitud de la pierna del nu´cleo y los yugos esta´n dados por la ecuacio´n (C-10).
ℓa = ℓleg + 2 · ℓY oke (C-10)
La altura de la pierna exterior ℓrem se calcula con la ayuda de la expresio´n (C-11).
ℓrem = ℓeq − ℓa (C-11)
El a´rea en el yugo del transformador es igual al a´rea del la pierna Aleg:
Aleg = 2 · π · r · h (r) (C-12)
Si se igualan las ecuaciones (C-12) y (C-8) se obtiene la funcio´n h (r) como se muestra en la
ecuacio´n (C-13).
h (r) =
D2s
8 · r (C-13)
La longitud de la pierna exterior ℓout esta dada por la expresio´n (C-14).
ℓout = Hw + h
(
D1 +D2
2
)
(C-14)
El a´rea de la pierna exterior Aout es funcio´n de la relacio´n
ℓout
ℓrem
, si ℓout = ℓrem entonces
Aout = Aleg, este es el objetivo que se busca para mantener el circuito magne´tico equivalente.
Aout =
ℓout
ℓrem
·Aleg (C-15)
Como se hab´ıa mencionado anteriormente el valor del radio D2 es desconocido, la formula
que se utiliza para calcularlo es base al a´rea Aout, ecuacio´n (C-16).
D2 =
√
Aout
π
+D21 (C-16)
Como se puede observar es necesario iterar el valor de D2 a partir de la ecuacio´n (C-9) hasta
que Aout = Aleg. Una condicio´n inicial es D2 = D1
D. Para´metros del Circuito Equivalente
En esta seccio´n se presentan los para´metros del circuito equivalente estudiado en el capitulo
5, obtenidos a partir de mediciones y calculados con la ayuda del vector fitting y el circuito
Mombello.
R1 =


0,2517 0,2126 0,2024 0,2015 0,195 0,1922 0,191 0,1887 0,1974 0,1999 0,2 0,204
0,2126 0,2563 0,2185 0,2155 0,2043 0,2015 0,1983 0,1963 0,2037 0,2083 0,208 0,2109
0,2024 0,2185 0,2589 0,2284 0,2162 0,2134 0,211 0,2076 0,2138 0,2178 0,2174 0,2205
0,2015 0,2155 0,2284 0,2665 0,2262 0,2212 0,2188 0,2135 0,2214 0,2237 0,2215 0,226
0,195 0,2043 0,2162 0,2262 0,2652 0,2299 0,2254 0,2187 0,2257 0,2278 0,227 0,2308
0,1922 0,2015 0,2134 0,2212 0,2299 0,2575 0,2219 0,2182 0,2235 0,2235 0,2219 0,2256
0,191 0,1983 0,211 0,2188 0,2254 0,2219 0,2604 0,2246 0,2304 0,2303 0,2236 0,2288
0,1887 0,1963 0,2076 0,2135 0,2187 0,2182 0,2246 0,2619 0,24 0,2385 0,2331 0,2284
0,1974 0,2037 0,2138 0,2214 0,2257 0,2235 0,2304 0,24 0,2703 0,2349 0,2278 0,2381
0,1999 0,2083 0,2178 0,2237 0,2278 0,2235 0,2303 0,2385 0,2349 0,2726 0,2383 0,244
0,2 0,208 0,2174 0,2215 0,227 0,2219 0,2236 0,2331 0,2278 0,2383 0,271 0,2442
0,204 0,2109 0,2205 0,226 0,2308 0,2256 0,2288 0,2284 0,2381 0,244 0,2442 0,2764


Ω
L1 =


0,3794 0,3701 0,3646 0,3598 0,3561 0,351 0,3482 0,3459 0,3421 0,3397 0,3376 0,3357
0,3701 0,3822 0,3726 0,3664 0,3619 0,3564 0,3533 0,3508 0,3468 0,3442 0,3419 0,3399
0,3646 0,3726 0,3847 0,3743 0,3684 0,3623 0,3587 0,3559 0,3517 0,3488 0,3464 0,3441
0,3598 0,3664 0,3743 0,3864 0,3764 0,3688 0,3646 0,3613 0,3568 0,3537 0,351 0,3486
0,3561 0,3619 0,3684 0,3764 0,388 0,3763 0,3707 0,3668 0,3619 0,3585 0,3555 0,3529
0,351 0,3564 0,3623 0,3688 0,3763 0,3873 0,3775 0,3718 0,3666 0,3628 0,3595 0,3566
0,3482 0,3533 0,3587 0,3646 0,3707 0,3775 0,3894 0,3799 0,3729 0,3685 0,3648 0,3615
0,3459 0,3508 0,3559 0,3613 0,3668 0,3718 0,3799 0,392 0,3808 0,375 0,3706 0,3669
0,3421 0,3468 0,3517 0,3568 0,3619 0,3666 0,3729 0,3808 0,3927 0,3826 0,3769 0,3727
0,3397 0,3442 0,3488 0,3537 0,3585 0,3628 0,3685 0,375 0,3826 0,3946 0,3846 0,3788
0,3376 0,3419 0,3464 0,351 0,3555 0,3595 0,3648 0,3706 0,3769 0,3846 0,397 0,3868
0,3357 0,3399 0,3441 0,3486 0,3529 0,3566 0,3615 0,3669 0,3727 0,3788 0,3868 0,3993


mH
75
R21 =


2967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3796 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3938 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3912 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3924 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3875 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3750 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3548 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3250 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2893


Ω
R22 =


356,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 362,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 363,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 364,9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 367,4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 365,9 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 366,4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 368,3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 369,7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 369,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368,6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364,8


Ω
R23 =


76,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 76,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 76,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 76,96 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 77,67 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 77,6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 77,53 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 77,73 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 78,33 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,26 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,68


Ω
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R24 =


17,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 17,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 17,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 18,06 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 18,14 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 18,21 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 18,23 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 18,24 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 18,44 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,49 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,51 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,49


Ω
L21 =


0,3794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,3822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,3847 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,3864 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,388 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,3873 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0,3894 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0,392 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,3927 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3946 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,397 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3993


mH
L21 = L22 = L23 = L24
M1 =


60,25 49,92 44,16 38,35 34,45 29,4 25,7 22,09 18,65 15,65 12,86 10,25
46,44 55,27 46,74 42,89 37,22 32,23 28,5 24,64 21,21 17,73 14,7 12,07
38,93 44,32 53,82 45,65 41,09 35,85 31,8 27,83 23,92 20,44 16,83 13,94
32,41 39,01 43,77 53,26 44,98 39,88 35,54 31,01 27,13 23,11 19,51 16,23
28,36 32,96 38,34 43,75 53,67 43,9 39,82 34,6 30,38 26,14 22,23 18,55
24,32 28,66 33,61 38,98 44,11 53,22 42,37 39,77 33,96 29,84 25,32 21,18
21,12 25,21 29,66 34,57 39,82 42,17 53,65 43,56 38,84 33,63 28,91 24,5
18,29 21,94 26,13 30,37 34,83 39,86 43,88 52,97 43,51 38,42 33,24 28,39
15,86 19,35 23 27,2 31,31 34,83 40,04 44,54 53,46 43,56 38,25 33,35
13,8 16,74 20,35 23,99 27,89 31,73 35,93 40,77 45,16 53,95 44,12 39,15
11,88 14,53 17,59 21,31 24,95 28,34 32,55 37,17 41,77 46,5 55,5 46,84
9,911 12,52 15,41 18,79 22,1 25,15 29,35 33,79 38,68 43,85 49,85 61,14


µH
77
M2 =


53,32 43,94 39,83 36,25 33,3 30,63 28,65 26,98 25,05 23,77 22,96 22,43
42,59 47,87 40,07 37,07 34,01 31,44 29,47 27,99 26,16 24,95 23,82 23,46
37,73 39,08 45,18 37,9 35,06 32,58 30,65 28,91 27,34 26,11 25,31 24,5
33,9 35,54 37,2 43,66 36,53 33,81 32,13 30,42 28,54 27,52 26,51 25,95
31,12 32,5 34,21 36,27 42,77 35,5 33,57 32,07 30,39 29,09 28,12 27,33
28,81 30,17 31,89 33,66 35,58 42,05 35,9 33,64 32,33 30,79 29,93 29,25
26,87 28,11 29,77 31,7 33,32 35,55 42,47 36,2 34,26 33,15 31,94 31,14
25,36 26,64 27,96 29,86 31,66 33,14 36,03 43,42 36,96 35,57 34,67 33,7
23,83 25,09 26,63 28,2 30,19 32,09 34,37 37,27 44,38 38,55 37,38 37,2
22,66 23,9 25,38 27,12 28,85 30,58 33,31 35,99 38,73 46,74 41,38 40,74
21,68 22,57 24,39 25,97 27,76 29,7 32,16 35,22 37,82 41,73 50,45 45,98
20,69 21,72 23,18 25,09 26,7 28,91 31,35 34,36 37,97 41,62 46,74 57,36


µH
M3 =


71,88 58,91 55,36 53,2 52,16 50,83 50,84 51,06 50,6 50,79 50,96 51,19
59,59 69,36 57,78 54,97 52,98 51,49 51,24 51,2 50,68 50,7 51,08 51,42
56,13 58 68,59 57,38 54,5 52,55 52,12 52,06 51,11 51,16 51,41 51,94
53,7 55,19 57,5 68,27 57,09 54,25 53,18 52,89 52 51,92 52,22 52,72
52,26 53,07 54,69 57,24 68,17 56,88 55,04 54,17 52,93 52,71 53,02 53,75
50,87 51,68 52,95 54,7 57,21 67,88 57,3 56,06 54,33 54,16 54,27 54,72
49,8 50,6 51,85 53,05 54,8 56,74 68,8 58,58 56,18 55,37 55,64 56,38
48,82 49,59 50,93 51,96 53,18 54,73 57,75 69,89 58,99 57,42 57,25 58,07
48,33 49,19 50,2 51,34 52,17 53,16 55,48 59,04 70,43 60,51 59,63 59,89
47,91 48,74 49,82 50,83 51,49 52,42 54 56,7 59,61 72,06 62,71 62,81
47,63 48,72 49,66 50,65 51,21 51,75 53,34 55,4 57,38 61,17 74,67 66,61
47,69 48,92 49,93 50,74 51,38 51,33 52,95 54,83 55,83 59,16 64,14 79,51


µH
M4 =


104,9 88,07 84,41 82,05 80,34 77,88 76,57 75,92 74,6 73,97 73,82 73,58
86,08 102,1 86,04 82,42 80,86 78,5 77,36 76,91 75,69 75,23 74,91 75,04
81,42 84,81 101,2 84,86 81,89 79,43 78,27 77,72 76,89 76,42 76,28 76,13
78,99 80,82 84,32 100,5 84,85 80,76 79,53 78,89 77,9 77,59 77,37 77,41
77,1 78,82 80,69 84,06 100,6 83,75 80,92 80,15 79,28 78,88 78,71 78,46
75,35 77,02 78,66 80,31 84,13 99,52 84,14 81,13 80,52 79,8 79,73 79,55
74,29 75,87 77,34 78,84 80,98 83,86 100,3 85,18 82,42 81,72 81,16 80,99
73,64 75,18 76,43 77,78 79,71 80,42 84,72 101,9 86,28 83,93 83,33 82,85
72,58 74,11 75,65 76,77 78,84 79,81 82,02 86,38 103,1 87,94 85,61 85,38
71,92 73,44 74,93 76,21 78,19 78,98 81,28 84,06 88,05 105,3 90,26 88,14
71,36 72,63 74,31 75,59 77,68 78,78 80,74 83,63 86,05 90,68 108,4 93,65
70,47 72,02 73,53 75,16 77,06 78,6 80,77 83,58 86,59 89,6 94,92 113,8


µH
Bibliograf´ıa
[1] L. Betancourt, G. Martinez, D. Alvarez, and J. Rosero, “Losses characterization on dis-
tribution transformer windings in frequency domain by means of finite element method
(fem): Part i.” in Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG),
2013 International Conference on, Istambul, 2013.
[2] ——, “Losses characterization on distribution transformer windings in frequency domain
by mean of finite element method (fem): Part ii,” in Power Engineering, Energy and
Electrical Drives (POWERENG), 2013 International Conference on, Istambul, 2013.
[3] D. Alvarez, J. Rosero, and E. Mombello, “Circuit model of transformers windings using
vector fitting for frequency response analysis (fra),” in Workshop on Power Electronics
and Power Quality Applications (PEPQA), 2013 International Conference on, Bogota,
2013.
[4] ——, “Circuit model of transformers windings using vector fitting, for frequency re-
sponse analysis (fra) part ii: Core influence,” in Workshop on Power Electronics and
Power Quality Applications (PEPQA), 2013 International Conference on, Bogota, 2013.
[5] M. N. Bandyopadhyay, “A review on transformer diagnostics,” in Power Symposium,
2005. Proceedings of the 37th Annual North American, 2005, pp. 304–309.
[6] W. Bartley, “Analysis of transformer failures,” in International Association of Engi-
neering Insurers, ser. 36th Annual Conference. Stockholm: The Hartford Steam Boiler
Inspection & Insurance Co., 2003.
[7] J. Fuhr, “Benefits and limits of advanced methods used for transformer diagnostics,” in
Electrical Insulation Conference, 2009. EIC 2009. IEEE, 2009, pp. 262–272.
[8] K. G. N. B. Abeywickrama, Y. Serdyuk, and S. Gubanski, “Exploring possibilities for
characterization of power transformer insulation by frequency response analysis (fra),”
Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 21, no. 3, pp. 1375–1382, 2006.
[9] A. Abu-Siada and S. Islam, “High frequency transformer computer modeling,” in Power
Engineering Conference. AUPEC. Australasian Universities, 2007, pp. 1–5.
[10] S. Ryder, “Diagnosing transformer faults using frequency response analysis,” Electrical
Insulation Magazine, IEEE, vol. 19, no. 2, pp. 16–22, 2003.
Bibliograf´ıa 79
[11] E. Dick and C. Erven, “Transformer diagnostic testing by frequuency response analysis,”
Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, vol. PAS-97, no. 6, pp. 2144 –
2153, nov. 1978.
[12] “Ieee draft guide for the application and interpretation of frequency response analysis
for oil immersed transformers,” IEEE PC57.149/D9.3 August 2012, pp. 1 –67, 24 2012.
[13] “Frequency response analysis on winding deformation of power transformers,” The Elec-
tric Power Industry Standard of People’s Republic of China, DL/T 911-2004, 2005.
[14] C. international des grands re´seaux e´lectriques. Comite´ d’e´tudes A2, Mechanical Con-
dition Assessment of Transformer Windings Using Frequency Response Analysis, FRA.
CIGRE´, 2008.
[15] M. Wang, A. Vandermaar, and K. Srivastava, “Improved detection of power transformer
winding movement by extending the fra high frequency range,” Power Delivery, IEEE
Transactions on, vol. 20, no. 3, pp. 1930–1938, 2005.
[16] A. Shintemirov, W. H. Tang, and Q. Wu, “A hybrid winding model of disc-type power
transformers for frequency response analysis,” Power Delivery, IEEE Transactions on,
vol. 24, no. 2, pp. 730–739, 2009.
[17] ——, “Transformer core parameter identification using frequency response analysis,”
Magnetics, IEEE Transactions on, vol. 46, no. 1, pp. 141–149, 2010.
[18] J. Pleite, E. Olias, A. Barrado, A. Lazaro, and J. Vazquez, “Transformer modeling for
fra techniques,” in Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia
Pacific. IEEE/PES, vol. 1, 2002, pp. 317–321 vol.1.
[19] E. Mombello, “Modelo circuital para la representacion del comportamiento transitorio
del transformador durante la resonancia con consideracion de las perdidas,” Disserta-
tion, Universidad Nacional de San Juan, 1998.
[20] E. Bjerkan and N. teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk,
High Frequency Modeling of Power Transformers: Stresses and Diagnostics, ser. Dok-
toravhandlinger ved NTNU. Norwegian University of Science and Technology, Faculty
of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering, Department of
Electrical Power Engineering, 2005.
[21] N. Abeywickrama, Y. Serdyuk, and S. Gubanski, “High-frequency modeling of pow-
er transformers for use in frequency response analysis (fra),” Power Delivery, IEEE
Transactions on, vol. 23, no. 4, pp. 2042–2049, 2008.
80 Bibliograf´ıa
[22] D. Wilcox, M. Conlon, and W. Hurley, “Calculation of self and mutual impedances
for coils on ferromagnetic cores,” Physical Science, Measurement and Instrumentation,
Management and Education - Reviews, IEE Proceedings A, vol. 135, no. 7, pp. 470–476,
1988.
[23] S. Mitchell and J. Welsh, “Modeling power transformers to support the interpretation
of frequency-response analysis,” Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 26, no. 4,
pp. 2705–2717, 2011.
[24] ——, “Estimation of physical transformer parameters from frequency response analy-
sis,” in PowerTech, 2011 IEEE Trondheim, 2011, pp. 1–7.
[25] L. Satish and S. K. Sahoo, “Locating faults in a transformer winding: An experimental
study,” Electric Power Systems Research, vol. 79, no. 1, pp. 89 – 97, 2009.
[26] A. Shintemirov, W. Tang, W. Tang, and Q. Wu, “Improved modelling of power trans-
former winding using bacterial swarming algorithm and frequency response analysis,”
Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 9, pp. 1111 – 1120, 2010.
[27] R. Vecchio, Transformer Design Principles: With Applications to Core-Form Power
Transformers. Gordon and Breach Science Publishers, 2001.
[28] L. H. Dixon, “Eddy current losses in transformer windings and circuit wiring.”
[29] A. Urling, V. Niemela, G. Skutt, and T. Wilson, “Characterizing high-frequency effects
in transformer windings-a guide to several significant articles,” in Applied Power Elec-
tronics Conference and Exposition, APEC’ 89. Fourth Annual IEEE, mar 1989, pp. 373
–385.
[30] C. Johnk and S. Everest, Teor´ıa electromagne´tica: campos y ondas. Limusa, 1981.
[31] C. Ab, COMSOL AC/DC Module User’s Guide, 2010.
[32] K. G. N. B. Abeywickrama, T. Daszczynski, Y. Serdyuk, and S. Gubanski, “Determina-
tion of complex permeability of silicon steel for use in high-frequency modeling of power
transformers,” Magnetics, IEEE Transactions on, vol. 44, no. 4, pp. 438–444, 2008.
[33] S. Mitchell and J. Welsh, “The influence of complex permeability on the broadband
frequency response of a power transformer,” Power Delivery, IEEE Transactions on,
vol. 25, no. 2, pp. 803–813, 2010.
[34] A. Podoltsev, K. G. N. B. Abeywickrama, Y. Serdyuk, and S. Gubanski, “Multiscale
computations of parameters of power transformer windings at high frequencies. part ii:
Large-scale level,” Magnetics, IEEE Transactions on, vol. 43, no. 12, pp. 4076–4082,
2007.
Bibliograf´ıa 81
[35] ——, “Multiscale computations of parameters of power transformer windings at high
frequencies. part i: Small-scale level,” Magnetics, IEEE Transactions on, vol. 43, no. 11,
pp. 3991–3998, 2007.
[36] S. Kulkarni, S. Kulkarni, and S. Khaparde, Transformer Engineering: Design and Prac-
tice, ser. Power Engineering. Marcel Dekker, Incorporated, 2004.
[37] B. Gustavsen and A. Semlyen, “Rational approximation of frequency domain responses
by vector fitting,” Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 14, no. 3, pp. 1052 –1061,
jul 1999.
[38] B. Gustavsen, “Improving the pole relocating properties of vector fitting,” in Power
Engineering Society General Meeting, 0-0 2006, p. 1 pp.
[39] E. E. Mombello, “Modeling of a coil system considering frequency-dependent induc-
tances and losses ii. equivalent circuit synthesis,” Electrical Engineering, vol. 84, pp.
11–19, 2002.
[40] E. Mombello, “A novel method for the synthesis of magnetically coupled networks con-
sidering the frequency-dependence of the impedances,” Circuits and Systems I: Regular
Papers, IEEE Transactions on, vol. 52, no. 10, pp. 2227 – 2233, oct. 2005.
[41] E. E. Mombello, “Modeling of a coil system considering frequency-dependent induc-
tances and losses i. analysis of the impedance matrix characteristics,” Electrical Engi-
neering, vol. 84, pp. 3–10, 2002.
[42] J. W. Eaton, D. Bateman, and S. Hauberg, GNU Octave Manual Version 3. Network
Theory Ltd., 2008.
[43] R. Larson and D. Falvo, Elementary Linear Algebra, sixth edition ed. New York: John
Wiley & Sons, 2010.
[44] P. DE PELAEZ, R. ARBELAEZ, and L. SIERRA, Algebra lineal con aplicaciones.
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 1997.
[45] H. Firoozi, M. Kharezi, A. Farshidnia, and A. Azirani, “Investigations on the trans-
former high frequency transfer function to interpretation of fra measurements,” in Elec-
trical Insulation Conference, EIC, 2009, pp. 119–123.
[46] J. Martinez-Velasco, Power System Transients: Parameter Determination. Taylor &
Francis, 2010.
[47] G. Aponte, “Evaluacio´n de la condicio´n de los transformadores mediante el ana´lisis de
su respuesta en frecuencia,” Dissertation, Universidad del Valle - Univalle, 2010.
82 Bibliograf´ıa
[48] J. Secue, E. Mombello, and C. V. Cardoso, “Review of sweep frequency response analysis
-sfra for assessment winding displacements and deformation in power transformers,”
Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina), vol. 5, no. 5, pp.
321–328, 2007.
[49] E. Go´mez-Luna, G. Aponte, W. Herrera, and J. P. Guerra, “Experimentally obtaining
on-line fra in transformers by injecting controlled pulses,” Ingenier´ıa e Investigacio´n,
vol. 33, no. 1, 2013.
[50] A. Polycarpou, Introduction to the finite element method in electromagnetics, ser. Syn-
thesis Lectures on Computational Electromagnetics Series. Morgan & Claypool Pub-
lishers, 2006.
[51] D. A. Aruliah, B. Simon, M. Simon, and C. D. A. Aruliah, “Fast solvers for time-
harmonic maxwell’s equations in 3d,” 2001.
[52] X. Fernandez, Finite Element Method Applied to Design and Analysis in Power Trans-
formers, ser. ARWtr 2010, 2010.
[53] J. Gieras, Permanent Magnet Motor Technology: Design and Applications, , Third Edi-
tion, ser. Electrical and Computer Engineering Series. CRC PressINC, 2010.
